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ABSTRAK 
 
YODI ABRAHAM, Pengujian Tegangan Tembus pada Kabel Tegangan 
Rendah. Skripsi. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta 2017. 
Dosen Pembimbing : Drs. Ir. Parjiman, MT dan Dr. Daryanto, MT. 
 
Riset ini meneliti tentang tegangan tembus pada kabel tegangan rendah, dengan 
melakukan pengujian tegangan hingga tembus listrik dan tahanan isolasi pada 
kabel tegangan rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui batas maksimal 
kemampuan sampel kabel dalam menerima tegangan injeksi sebelum mengalami 
tembus listrik serta dampak pada tahanan isolasi dan arus bocor kabel ketika 
diberi tegangan melebihi tegangan normal lalu menganalisis tegangan tertinggi 
yang mampu ditahan oleh kabel dalam waktu tertentu. 
 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian quasi 
experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 
berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain quasi eksperimen yang 
digunakan peneliti yaitu time series design. Dalam desain penelitian ini sampel 
kabel dilakukan pengujian tegangan injeksi hingga tembus listrik. Parameter yang 
digunakan pada desain penelitian yaitu adalah tahan isolasi dan arus bocor. Oleh 
karena itu dilakukan pengukuran tahanan isolasi tiap melakukan pengujian 
tegangan pada tiap sampel kabel. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, semua sampel kabel tidak mengalami tembus listrik 
terhadap uji tegangan tembus dan tahanan isolasi berdasarkan standar SNI 04-
6629.3 dan SPLN 42-1 pada sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dan standar SNI 04-
6629.4 dan SPLN 42-2 pada sampel kabel NYM 3 x 2,5 mm2. Setelah diberi 
tegangan hingga sampel kabel mengalami tembus listrik, kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
akan mengalami tembus listrik ketika diberi tegangan injeksi diatas 20 kV, 
sedangkan kabel NYM 3 x 2,5 mm2 mengalami tembus listrik ketika diberi 
tegangan injeksi diatas 12 kV. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini 
adalah besar tegangan tembus kabel tegangan rendah pada NYA 1 x 2,5 mm2 
adalah diatas 20 kV, sedangkan pada NYM 3 x 2,5 mm2 adalah diatas 12 kV. 
Dampak yang mempengaruhi tegangan tembus berdasarkan hasil dari rangkaian 
pengujian tegangan tembus berupa uji tegangan dan tahanan isolasi pada kabel 
NYA 1 x 2,5 mm2 dan NYM 3 x 2,5 mm2 yaitu semakin tinggi tegangan injeksi 
yang diberikan pada kabel tegangan rendah akan berdampak pada kebocoran arus 
yang semakin tinggi dan membuat nilai tahanan isolasi turun secara signifikan 
ketika mengalami tegangan tembus. 
 
Kata Kunci : Tegangan Tembus, Tahanan Isolasi, dan Kabel Tegangan Rendah 
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ABSTRACT 
 
YODI ABRAHAM, Breakdown Voltage Test on Low Voltage Cable. Essay. 
Jakarta: Faculty of Engineering, State University of Jakarta 2017. Advisor : Drs. 
Ir. Parjiman, MT dan Dr. Daryanto, MT. 
 
This research examines about the breakdown voltage of low voltage cables, by 
conducting voltage testing through electrical breakdown and insulation resistance 
at low voltage cables. The purpose of this research is to know the maximum limit 
of cable sample capability in receiving injection voltage before experiencing 
breakdown voltage and impact on insulation resistance and current leaking cable 
when given voltage exceeds normal voltage then analyzing the highest voltage 
which can be held by the cable in a certain time. 
 
The method used in this research is quasi experimental design research method. 
This design has a control group, but it can not function fully to control the outside 
variables that affect the implementation of the experiment. Quasi experimental 
design used by researchers is time series design. In the design of this study the 
cable samples is given with injection voltage until breakdown voltage is 
experienced. Parameters used in the research design that is insulation resistance 
and leakage current. Therefore, the measurement of insulation resistance is 
performed after voltage test on each cable sample. 
 
Based on the results of the study, all cable samples did not experience breakdown 
voltage on the breakdown voltage and insulation resistance test based on SNI 04-
6629.3 and SPLN 42-1 standards on the NYA 1 x 2.5 mm2, and then SNI 04-
6629.4 and SPLN 42-2 on a 3 x 2.5 mm2 NYM cable sample. After being given 
voltage until the cable sample is experienced breakdown voltage, NYA cable 1 x 
2.5 mm2 will experience electrical breakdown when given an injection voltage 
above 20 kV, while 3 x 2.5 mm2 NYM cable will experience electrical breakdown 
when given an injection voltage above 12 kV. Therefore, the conclusion of this 
study is the amount of voltage through the low voltage cable on NYA 1 x 2.5 mm2 
is above 20 kV, while on NYM 3 x 2.5 mm2 is above 12 kV. Because of that, the 
impact which affecting the breakdown voltage based on the result of a series of 
breakdown voltage testing in the form of voltage test and insulation resistance on 
NYA cable 1 x 2.5 mm2 and NYM 3 x 2.5 mm2 is the higher voltage injection 
provided on the low voltage cable causes higher leakage current and the value of 
the insulation resistance drops significantly when experienced breakdown voltage. 
 
Keywords : Breakdown Voltage, Insulation Resistance, Low Voltage Cable 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam pemasangan instalasi listrik, perlu diperhatikan hal-hal yang 
berkaitan dengan bahaya listrik serta mengikuti aturan dari K3 (Keamanan, 
Kesehatan, dan Keselamatan Kerja). Hal ini sangat penting karena pemasangan 
instalasi listrik sangat rawan terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan tersebut 
bisa timbul akibat adanya kesalahan dalam prosedur pemasangan instalasi maupun 
tempat dan peralatan listrik yang sudah tidak laik pakai. 
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI 
Jakarta mencatat terdapat 696 kejadian kebakaran sepanjang 2014 
(http://data.jakarta.go.id/dataset/rekapitulasi-kejadian-kebakaran-tahun-2014, 
akses 10 September 2016). Penyebab terbanyak kebakaran, menurut data BPBD 
adalah diakibatkan korsleting listrik. Korsleting listrik menyebabkan 648 
kebakaran di Jakarta sepanjang tahun 2014. Sementara yang diakibatkan oleh 
ledakan tabung gas hanya 22 kali sepanjang 2014, sisanya diakibatkan oleh 
pembakaran sampah, lilin dan lain-lain. Selain itu dari data penyebab kebakaran di 
wilayah Jakarta disebutkan bahwa : 78 % disebabkan oleh kabel listrik, 3 % oleh 
kotak kontak, 8 % oleh PHB (Panel Hubung Bagi), dan 11 % oleh peralatan listrik 
lainnya. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penyebab utama pada 
umumnya dari berbagai bencana kebakaran di Jakarta yaitu korsleting listrik atau 
hubungan pendek pada kabel listrik. Untuk itu, agar tercipta keandalan dan 
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keamanan operasi sistem tenaga listrik perlu diadakan uji ketahanan bahan isolasi 
peralatan listrik sebelum dioperasikan, misalnya bahan isolasi pada kabel. Salah 
satunya dengan pengujian tegangan tembus. 
Istilah tegangan tembus (Inggris: electrical breakdown), atau tembus 
listrik atau dadalan elektrik, memiliki sejumlah arti. Istilah ini bisa berarti 
gangguan pada sebuah sirkuit listrik. Tegangan tembus bisa pula berarti 
berkurangnya hambatan dengan amat pesat pada sebuah isolator elektrik yang 
menyebabkan lompatan bunga api listrik di sekeliling atau di sepanjang isolator. 
Peristiwa ini bisa hanya bersifat sementara (seperti dalam sebuah pengosongan 
elektrostatik), atau bisa pula menyebabkan pengosongan busur elektrik yang 
berlangsung terus-menerus jika piranti pelindung gagal merintangi arus dalam 
sebuah sirkuit daya tinggi (Tobing, 2012:64). 
Pada instalasi tegangan rendah terdapat berbagai pilihan jenis kabel yang 
dapat digunakan, tergantung dari beban, arus, tegangan, kondisi lingkungan dan 
sebagainya. Beberapa contoh jenis kabel yang sering digunakan yaitu kabel NYA, 
NYM dan NYY. Pemanfaatan kabel tegangan rendah sering terlihat dalam 
instalasi rumah dan sistem tenaga. Dalam instalasi rumah dapat digunakan 
berbagai macam ukuran berdasarkan kebutuhan. Material isolasi yang banyak 
dipakai untuk keperluan isolasi kabel adalah jenis polimer termoplastik, yaitu 
PVC (Polyvinyl Chloride) dan jenis polimer thermoset, yaitu XLPE (Cross-Linked 
Polyethylene). Namun sekarang ini telah banyak beredar jenis kabel yang sudah 
memenuhi SPLN dan juga yang tidak memenuhi standar tersebut. Dengan 
banyaknya merk kabel yang tersedia di pasaran seperti Eterna, Kabelindo, 
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Kabelmetal, Supreme dan sebagainya, tentunya memperbesar kemungkinan 
ditemukannya perbedaan kuat tegangan tembus pada tiap merk kabel. 
Banyaknya penggunaan kabel tegangan rendah pada berbagai instalasi 
rumah menunjukan pentingnya membuat batasan-batasan dalam memaksimalkan 
fungsi kabel tersebut. Untuk itu, agar dapat mencegah kecelakaan yang 
disebabkan oleh tegangan tembus, semakin meyakinkan ketertarikan penulis 
untuk membuat penelitian skripsi dengan judul “PENGUJIAN TEGANGAN 
TEMBUS PADA KABEL TEGANGAN RENDAH” 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 
dijabarkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan, yaitu: 
1. Bagaimanakah kecelakaan hubungan pendek pada kabel listrik dapat terjadi? 
2. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya tegangan tembus pada kabel 
tegangan rendah? 
3. Bagaimanakah cara mengetahui tiap kabel tegangan rendah telah sesuai 
dengan standar yang digunakan? 
4. Apakah terdapat perbedaan kuat tegangan tembus tiap kabel tegangan rendah? 
5. Berapakah besar tegangan tembus pada kabel tegangan rendah? 
 
1.3 Batasan Masalah  
Dari uraian permasalahan yang telah diidentifikasikan, untuk lebih 
menspesifikasikan penelitian dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian 
sebagai berikut : 
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1. Pengujian berdasarkan aspek listrik untuk mengetahui besar tegangan tembus 
pada kabel tegangan rendah. 
2. Menggunakan kabel tegangan rendah sebagai objek penelitian. 
3. Menggunakan 5 sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dan 5 sampel kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 sebagai bahan pengujian. 
4. Pengujian tegangan tembus dibataskan berdasarkan kegagalan intrinsik dan 
parameter yang digunakan. 
  
1.4 Perumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 
dikemukaan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
berapakah besar tegangan tembus kabel tegangan rendah pada NYA 1 x 2,5 mm2 
dan NYM 3 x 2,5 mm2? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui batas maksimal kemampuan sampel kabel dalam menerima 
tegangan injeksi sebelum mengalami tembus listrik. 
2. Mengetahui dampak pada tahanan isolasi dan arus bocor kabel ketika diberi 
tegangan melebihi tegangan normal. 
3. Menganalisis tegangan tertinggi yang mampu ditahan oleh masing-masing 
sampel kabel dalam waktu tertentu. 
4. Sebagai pembelajaran dan pengalaman baru bagi peneliti yang akan berguna 
untuk kedepannya. 
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1.6 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi keilmuan 
maupun segi keamanan. Adapun kegunannya sebagai berikut : 
1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 
memberikan kontribusi khususnya pada pengembangan ilmu dibidang 
kelistrikan yang berhubungan dengan tegangan tembus. 
2. Dari segi keamanan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi 
produsen dalam pemanfaatan kabel tegangan rendah agar dapat efektif dan 
efisien namun tetap terjamin keamanan, kesehatan dan keselamatannya. 
3. Dari segi konsumen, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 
dalam pemilihan jenis dan spesifikasi kabel di pasaran untuk dapat 
memaksimalkan penggunaannya. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Kabel Listrik 
Konsep dasar dari kabel listrik yaitu merupakan kawat penghantar 
berisolasi yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan energi listrik dari satu 
tempat ke tempat lain dan juga untuk membawa sinyal informasi dari satu tempat 
ke tempat lain. Sebuah kabel listrik terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator 
adalah bahan pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari karet atau plastik, 
sedangkan konduktor terbuat dari serabut tembaga atau tembaga pejal. 
 
Sumber : 
http://www.academia.edu/4600512/Mengenal_Jenis_Kabel_Listrik_NYA_NYM_dan_NYY_KAB
EL_LISTRIK 
Gambar 2.1. Konstruksi Kabel Listrik 
Kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA 
(kemampuan hantar arus) yang dimilikinya dalam satuan Ampere. Kemampuan 
hantar arus ditentukan oleh luas penampang konduktor yang berada dalam kabel 
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listrik. Sedangkan tegangan listrik dinyatakan dalam Volt, besar daya yang 
diterima dinyatakan dalam satuan Watt, yang merupakan perkalian dari : 
(2.1) 
Pada tegangan 220 Volt dan KHA 10 Ampere, sebuah kabel listrik dapat 
menyalurkan daya sebesar 220 V x 10 A = 2200 Watt. 
Berdasarkan PUIL 2011, ketentuan tentang tegangan pengenal kabel 
dibedakan sebagai berikut : 
1) Kabel Tegangan Rendah : 230/400 (300) V; 300/500 (400) V; 400/690 (600) 
V; 450/750 (690) V; 0,6/1 kV (1,2 kV) 
2) Kabel Tegangan Menengah : 3,6/6 kV (7,2 kV); 6/10 kV (12 kV); 8,7/15 kV 
(17,5 kV); 12/20 kV (24 kV) dan 18/30 kV (36 kV) 
Nilai tegangan pengenal di dalam tanda kurung adalah nilai tegangan kerja 
tertinggi untuk perlengkapan yang diperbolehkan untuk kabel. Untuk kabel 
tegangan rendah tegangan kerja tertinggi antar fase ke netral sesuai SNI 04-0227-
1994, Tegangan Standar (IEC Publikasi 38-1993). 
Dalam dokumen yang dikeluarkan PT PLN (2011), pengelompokan tipe 
kabel dapat dibedakan berdasarkan penggunaannya pada suatu sistem yaitu : 
1) Tegangan Rendah (TR) : Tegangan sistem sampai dengan 1.000 Volt 
2) Tegangan Menengah (TM) : Tegangan sistem sampai dengan 35.000 Volt 
3) Tegangan Tinggi (TT) : Tegangan sistem sampai dengan 245.000 Volt 
4) Tegangan Ekstra Tinggi (TET) : Tegangan sistem diatas 245.000 Volt 
Mengutip Guntoro  (http://dunialistrik.blogspot.co.id/2009/11/klasifikasi-
saluran-transmisi.html, akses 20 September 2016), penggunaan kabel tegangan 
rendah dapat kita temui setiap hari pada Jaringan Tegangan Rendah (JTR) yang 
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merupakan bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi dibawah 
1.000 Volt. Jaringan Tegangan Rendah berfungsi untuk menyalurkan tenaga 
listrik dari Gardu Distribusi ke konsumen tegangan rendah. Tegangan operasi JTR 
yang digunakan PT PLN (Persero) saat ini adalah  220/380 V. 
Dalam instalasi listrik perumahan sebagai konsumen tegangan rendah, 
paling tidak ada 3 jenis kabel listrik tegangan rendah yang paling umum 
digunakan yaitu kabel jenis NYA, NYM dan NYY. Istilah NYA, NYM dan NYY 
ini merupakan tata nama atau nomenklatur pada kabel. PUIL 2000 (Persyaratan 
Umum Instalasi Listrik tahun 2000) dalam lampiran C menjelaskan mengenai tata 
nama (nomenklatur) kabel ini. Dari lampiran tersebut, kabel NYA, NYM dan 
NYY berarti kabel standar berpenghantar tembaga (huruf “N”) dan berselubung 
isolasi dari PVC (Poly Vinyl Chloride) (huruf “Y”). Berikut penjelasan dari 
masing-masing jenis kabel tersebut. 
2.1.1.1 Kabel NYA 
 
Sumber : 
http://www.academia.edu/4600512/Mengenal_Jenis_Kabel_Listrik_NYA_NYM_dan_NYY_KAB
EL_LISTRIK 
Gambar 2.2. Konstruksi Kabel NYA 
Biasanya digunakan untuk instalasi rumah dan pada PHB sebagai konektor 
panel. Dalam instalasi rumah digunakan ukuran 1,5 mm2 dan 2,5 mm2. Berinti 
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tunggal, berlapis bahan isolasi PVC, dan seringnya untuk instalasi kabel udara. 
Kode warna isolasi ada warna merah, kuning, biru dan hitam. Lapisan isolasinya 
hanya 1 lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air dan mudah digigit tikus. 
Untuk pemasangan tetap dalam jangkauan tangan dengan kondisi kering 
atau lembab, kabel NYA harus dilindungi dengan pipa PVC atau saluran tertutup. 
Lalu kabel NYA tidak boleh digunakan di ruang basah, di alam terbuka atau di 
tempat kerja atau gudang dengan bahaya kebakaran atau ledakan. (P. van Harten 
dan E. Setiawan, 1981: 71) 
2.1.1.2 Kabel NYM 
Digunakan untuk kabel instalasi listrik utama rumah atau gedung dan 
sistem tenaga. Kabel NYM berinti lebih dari 1, memiliki lapisan isolasi PVC 
(biasanya warna putih atau abu-abu), ada yang berinti 2, 3 atau 4. Kabel NYM 
memiliki lapisan isolasi dua lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari 
kabel NYA (harganya lebih mahal dari NYA). Kabel ini dapat dipergunakan 
dilingkungan yang kering dan basah, namun tidak boleh ditanam. NYM juga 
boleh dipasang langsung pada bagian-bagian lain dari bangunan, konstruksi, 
rangka dan sebagainya, asalkan cara pemasangannya tidak merusak selubung luar 
kabelnya. Lalu jika dipasang di ruang lembab harus digunakan kotak sambung 
yang kedap air dan kedap lembab. (P. van Harten dan E. Setiawan, 1981: 72) 
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Sumber : 
http://www.academia.edu/4600512/Mengenal_Jenis_Kabel_Listrik_NYA_NYM_dan_NYY_KAB
EL_LISTRIK 
Gambar 2.3. Konstruksi Kabel NYM 
2.1.1.3 Kabel NYY 
Memiliki lapisan isolasi PVC (biasanya warna hitam), ada yang berinti 2, 
3 atau 4. Kabel NYY dipergunakan untuk instalasi tertanam (kabel tanah), dan 
memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat dari kabel NYM (harganya lebih mahal 
dari NYM). Kabel NYY memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak 
disukai tikus. 
 
Sumber : 
http://www.academia.edu/4600512/Mengenal_Jenis_Kabel_Listrik_NYA_NYM_dan_NYY_KAB
EL_LISTRIK 
Gambar 2.4. Konstruksi Kabel NYY 
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2.1.2 Tegangan Tembus 
Tegangan tembus adalah kegagalan isolator dari sebuah kabel listrik atau 
komponen listrik yang lain. Kegagalan seperti ini biasanya mengakibatkan 
hubungan pendek atau sekering yang meledak. Ini terjadi pada tegangan dadal. 
Kegagalan isolator yang sesungguhnya sering terjadi dalam penerapan tegangan 
tinggi yang kadang-kadang menyebabkan pembukaan sebuah pemutus sirkuit 
pelindung (Tobing, 2012:64). 
2.1.2.1 Mekanisme Tegangan Tembus 
Mekanisme terjadinya tegangan tembus listrik bermulai dari bahan 
dielektrik. Suatu dielektrik tidak mempunyai elektron-elektron bebas, melainkan 
elektro-elektron yang terikat pada inti atom unsur yang membentuk dielektrik 
tersebut. Setiap dielektrik mempunyai batas kekuatan untuk memikul terpaan 
elektrik. Pada gambar 2.5 ditunjukkan suatu bahan dielektrik yang ditempatkan di 
antara dua elektroda piring sejajar. Bila elektroda diberi tegangan searah V, maka 
timbul medan listrik (E) di dalam dielektrik. Medan elektrik ini memberi gaya 
kepada elektron-elektron agar terlepas dari ikatannya dan menjadi elektron bebas. 
Dengan kata lain, medan listrik merupakan suatu beban yang menekan dielektrik 
agar berubah sifat menjadi konduktor. Jika terpaan elektrik yang dipikulnya 
melebihi batas tersebut dan terpaan berlangsung cukup lama, maka dielektrik akan 
menghantar arus atau gagal melaksanakan fungsinya sebagai isolator. Dalam hal 
ini dielektrik disebut tembus listrik atau “breakdown”. Terpaan elektrik tertinggi 
yang dapat dipikul suatu dielektrik tanpa menimbulkan dielektrik tembus listrik 
disebut kekuatan dielektrik. Jika suatu dielektrik mempunyai kekuatan dielektrik 
Ek , maka terpaan elektrik yang dapat dipikulnya adalah ≤ Ek . 
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Jika terpaan elektrik yang dipikul elektrik melebihi Ek , maka di dalam 
dielektrik akan terjadi proses ionisasi berantai yang akhirnya dapat membuat 
dielektrik mengalami tembus listrik. Proses ini membutuhkan waktu dan lamanya 
tidak tentu tetapi bersifat statistik. arus listrik pendek yang mengalir dalam saluran 
gas terionisasi dapat menimbulkan percikan api. Saluran tersebut terbentuk dari 
reaksi berantai elektron yang terakselerasi pada medan listrik di 
mana molekul gas dapat terionisasi. Sebagai akibat ionisasi, 2 elektron tetap bebas 
yang pada gilirannya terakselerasi oleh medan listrik dan atom baru kembali 
mengalami ionisasi mengalami reaksi berantai. Waktu yang dibutuhkan sejak 
mulai terjadi ionisasi sampai terjadi tembus listrik disebut waktu tunda tembus 
(time lag). Jadi tidak selamanya terpaan elektrik dapat menimbulkan tembus 
listrik, tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) terpaan elektrik yang 
dipikul dielektrik harus lebih besar atau sama dengan kekuatan dielektriknya dan 
(2) lama terpaan elektrik berlangsung lebih besar atau sama dengan waktu tunda 
tembus (Zulkarnaen, Jurnal USU, April 2014: 1). 
 
Sumber : Jurnal Penelitian USU, 2014 
Gambar 2.5. Medan Elektrik dalam Dielektrik 
Dalam tekanan listrik yang cukup kuat, tegangan tembus bisa berlangsung 
di dalam zat padat, cair, atau gas. Namun, mekanisme kegagalan yang spesifik 
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sangat berbeda di setiap fase dielektrik. Kesemua ini menyebabkan kerusakan 
instrumen yang membahayakan (http://highvoltage-laboratory.Blogspot.co 
.id/2011/09/72-1024x768-normal-0-false-false-false.html, akses 10 September 
2016). 
Berdasarkan beberapa referensi yang ada, maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa tegangan tembus adalah kegagalan bahan dielektrik 
(isolator) dari sebuah kabel listrik atau komponen listrik lainnya dalam 
mempertahankan sifat isolatornya yang berubah menjadi konduktor. Tegangan 
tembus dapat terjadi karena besar tegangan yang menimbulkan terpaan elektrik 
pada dielektrik sama dengan atau lebih besar daripada kekuatan dielektriknya. 
2.1.2.2 Faktor Penyebab Tegangan Tembus 
Penyebab terjadinya tegangan tembus terdiri dari beberapa jenis menurut 
waktu penerapan tegangannya terdapat pada gambar berikut : 
 
Sumber : Suplemen Teknik Tegangan Tinggi, 1983 
Gambar 2.6. Grafik Penyebab Tegangan Tembus 
Dari Gambar 2.6. dapat dilihat bahwa semakin tinggi tegangan 
kegagalannya maka makin singkat waktu terjadinya kegagalan tersebut. Hal ini 
sesuai dengan asas pokok yang berlaku dalam bidang tegangan tinggi. Seperti 
diketahui setiap zat padat terdiri dari molekul-molekul. Setiap molekul terdiri dari 
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atom-atom, yang juga terdiri dari selektron-elektron. Jika pada zat padat tersebut 
diterapkan suatu medan listrik E, maka zat padat tersebut akan mengalami tekanan 
listrik (electric stress). 
1. Kegagalan Intrinsik (Asasi) 
Kegagalan intrinsik atau kegagalan asasi adalah kegagalan yang berasal dari 
atau disebabkan oleh jenis dan suhu bahan, dengan menghilangkan pengaruh 
faktor-faktor luar, seperti tekanan, bahan elektroda, ketidakmurnian, kantong-
kantong udara. Kegagalan intrinsik terjadi jika tegangan yang diterapkan pada 
bahan dinaikkan sehingga tekanan listriknya mencapai nilai tertentu, yaitu 106 
volt/cm dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10-8 detik. Karena waktu 
gagal yang sangat singkat, maka jenis kegagalan ini disebut kegagalan 
elektronik. Kegagalan intrinsik merupakan bentuk kegagalan yang paling 
sederhana. Beberapa pendekatan telah dilakukan untuk meramalkan nilai kritis 
medan yang menyebabkan terjadinya kegagalan asasi, tetapi hingga kini 
belum diperoleh penyelesaian yang memuaskan. 
2. Kegagalan Elektromekanik 
Terjadinya kegagalan elektromekanik disebabkan oleh adanya perbedaan 
polaritas antara elektroda yang mengapit zat isolasi padat. Jika pada zat padat 
yang terletak di antara dua elektroda pelat diberikan tegangan dengan polaritas 
yang berbeda, maka akan timbul tekanan listrik pada bahan tersebut. Tekanan 
listrik yang terjadi akan menyebabkan timbulnya tekanan mekanis. Tekanan 
mekanis terjadi akibat gaya tarik-menarik F antar kedua elektroda tersebut. 
Untuk tekanan listrik sebesar 106 volt/cm akan dihasilkan tekanan mekanis 
sebesar 2-6 kg/cm2.  
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3. Kegagalan Streamer 
Dalam keadaan tertentu yang terkendali, dan dalam medan yang benar-benar 
seragam dengan elektroda-elektroda yang terbenam dalam zat padat (yang 
diuji), kegagalan dapat terjadi sesudah satu banjiran (avalanche). Sebuah 
elektron yang memasuki ban hantaran (band conduction) di katoda akan 
bergerak menuju anoda dibawah pengaruh medan memperoleh energi antara 
benturan dan kehilangan energi pada waktu membentur. Jika lintasan bebas 
cukup panjang maka tambahan energi yang diperoleh melebihi pengionisasi 
latis (latice). Akibatnya dihasilkan tambahan elektron pada saat terjadi 
benturan. Jika suatu tegangan V dikenakan terhadap elektroda bola, maka 
pada media yang berdekatan (gas atau udara) timbul tegangan. Karena gas 
mempunyai permitivitas lebih rendah dari zat padat sehingga gas akan 
mengalami tekanan listrik yang besar. Akibatnya gas tersebut akan mengalami 
kegagalan sebelum zat padat mencapai kekuatan asasinya. Karean kegagalan 
tersebut maka akan jatuh sebuah muatan pada permukaan zat padat sehingga 
medan yang tadinya seragam akan terganggu. Bentuk muatan pada ujung 
pelepasan ini dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan medan lokal yang 
cukup tinggi (sekitar 10 MV/cm). Karena medan ini melebihi kekuatan 
intrinsik maka akan terjadi kegagalan pada zat padat. Proses kegagalan ini 
terjadi sedikit demi sedikit yang dapat menyebabkan kegagalan total. 
4. Kegagalan Termal 
Bila suatu medan diterapkan dalam suatu zat padat pada suhu normal, maka 
arus konduksi yang terjadi dalam bahan pada umumnya kecil. Dalam hal ini 
tidak akan terjadi apa-apa dalam zat padatnya, walaupun E sudah cukup besar. 
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Panas yang dibangkitkan oleh arus sebagian akan disalurkan keluar, dan 
sebagian akan digunakan untuk menaikan suhub bahan. Tetapi, jika kecepatan 
pembangkitan panas di suatu titik dalam bahan melebihi laju pembuangan 
panas keluar, maka akan terjadi keadaan tidak stabil dan pada suatu saat bahan 
akan mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebut kegagalan termal. 
5. Kegagalan Erosi 
Terjadi kegagalan erosi disebabkan oleh keadaan zat isolasi padat yang tidak 
sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut misalnya, berupa lubang-lubang atau 
rongga-rongga dalam bahan isolasi tersebut, sehingga akan terisi oleh gas atau 
cairan yang kekuatan gagalnya lebih rendah daripada di dalam zat padat. Di 
samping itu, konstanta dieletrik di dalam rongga sering lebih rendah daripada 
dalam zat padat, sehingga intensitas medan dalam rongga lebih besar daripada 
intensitas dalam zat padat. Oleh karena itu, mungkin saja akan terjadi 
tegangan kegagalan di dalam rongga tersebut, meskipun pada waktu itu 
diterapkan tegangan kerja normal pada zat padat (Arismunandar, 1983:55-66). 
 
2.1.3 Tahanan Isolasi 
Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat diantara dua kawat saluran 
yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah 
(ground). Tahanan isolasi merupakan hal yang harus diperhatikan saat 
memasang instalasi listrik dengan menggunakan kawat tertutup 
(http://elektronika-dasar.web.id/tahanan-isolasi-pada-jaringan-listrik, akses pada 
22 Mei 2017). 
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Tahanan isolasi suatu material adalah besarnya tahanan dalam instalasi 
listrik yang diberikan oleh isolasi pada tegangan tertentu hingga cenderung 
untuk menghasilkan arus bocor. Besarnya tahanan isolasi minimal suatu instalasi 
tegangan rendah adalah 1000 kali tegangan kerja instalasi tersebut dalam satuan 
Ohm. Kelayakan bahan isolasi dapat diuji melalui besarnya tahanan isolasi dari 
bahan isolasi. Bahan isolasi dari suatu peralatan dapat dikatakan layak 
apabila besarnya tahanan isolasi dari hasil pengukuran adalah lebih besar atau 
sama dengan standar yang berlaku pada isolator kabel tersebut. Untuk 
mendapatkan hasil pengujian harus dilakukan dengan tegangan antara 500 V 
sampai dengan 10.000 V (https://www.scribd.com/doc/52578168/tahanan-isolasi, 
akses pada 22 Mei 2017). 
Nilai resistan isolasi pada suatu penghantar listrik merupakan parameter 
dasar yang penting dan menunjukkan tingkat performa penghantar tersebut. 
Untuk menghantarkan suatu tegangan listrik dari sumber listrik (pembangkit 
listrik) menuju jaringan listrik berikutnya atau menuju ke beban atau pemakaian 
peralatan listrik, dibutuhkan suatu penghantar. Mengingat listrik juga memiliki 
potensi resiko terjadinya hubungan singkat (short circuit) jika suatu penghantar 
yang berbeda potensial bersentuhan dengan penghantar lainnya. Dan juga untuk 
menghindari resiko aliran listrik mengaliri benda-benda lainnya, maka dibutuhkan 
bahan isolator yang layak untuk melindungi suatu penghantar dari berbagai 
gangguan yang mungkin terjadi.  
Kegagalan nilai resistan isolasi diindikasikan oleh kebocoran arus listrik 
yang terjadi. Setiap isolasi memiliki tingkat kebocoran arus listrik, tergantung dari 
nilai resistansi isolasinya, semakin besar nilai resistan atau tahanan isolasi, akan 
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semakin kecil nilai kebocoran arus yang terjadi. Tegangan listrik yang tinggi 
menghasilkan arus yang melalui isolasi tersebut. 
Kegagalan isolasi disebabkan karena beberapa hal antara lain isolasi 
tersebut sudah dipakai untuk waktu yang lama, kerusakan mekanis, berkurangnya 
kekuatan dielektriknya dan karena isolasi tersebut dikenakan tegangan lebih. Oleh 
karena itu perlu dilakukan pengujian secara berkala. (Arismunandar, 2001:6). 
Ketentuan-ketentuan tentang tahanan isolasi ini sudah diatur dalam PUIL 
yaitu sebagai berikut : 
1. Tahanan isolasi dari bagian instalasi listrik dalam ruangan yang kering harus 
mempunyai nilai sekurang-kurangnya 1000 Ohm tiap   1 Volt tegangan 
nominalnya, dengan pengertian bahwa arus bocor dari tiap bagian instalasi 
listrik pada tegangan nominalnya tidak boleh melebihi 1 mA tiap 100 m 
panjang instalasi listrik. 
2. Tahanan isolasi dari bagian instalasi listrik dalam ruang yang lembab atau 
basah harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya  100 Ohm tiap 1 Volt 
tegangan nominalnya. 
 
2.1.4 Pengujian Tegangan Tinggi 
Pengujian tegangan tinggi pada umumnya diperlukan untuk mengetahui 
apakah peralatan tegangan tinggi yang diuji masih memenuhi standar kualitas dan 
kebutuhan yang dispesifikasikan pada peralatan tersebut. 
Lingkup studi teknik tegangan tinggi mencakup semua masalah seperti 
studi tentang korona, teknik isolasi, tegangan lebih pada sistem tenaga listrik, 
proteksi tegangan lebih, dan lain-lain. Dengan begitu banyaknya masalah yang 
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mencakup tegangan tinggi, maka dibutuhkanlah pengujian tegangan tinggi dengan 
maksud sebagai berikut : 
1. Menemukan bahan (di dalam atau yang menjadi komponen suatu alat 
tegangan tinggi) yang kualitasnya tidak baik atau kesalahan pada pembuatan. 
 
Sumber : Teknik Tegangan Tinggi, 2001 
Gambar 2.7. Grafik Tegangan terhadap Waktu Pengujian 
2. Berdasarkan Gambar 2.7, memberikan jaminan bahwa alat-alat listrik dapat 
dipakai pada tegangan normalnya untuk waktu yang tak terbatas. 
3. Berdasarkan Gambar 2.7, memberikan jaminan bahwa isolasi alat-alat listrik 
dapat tahan terhadap tegangan lebih untuk waktu terbatas (Arismunandar, 
2001: 7). 
Perlunya pengujian tegangan tinggi seperti diuraikan di atas menuntut  
pentingnya mempelajari cara kerja dan karakteristik peralatan-peralatan uji 
tegangan tinggi dan prosedur pengujian yang telah distandarisasi. Adapun 
peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian tegangan tinggi adalah : 
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1. Pembangkit tegangan tinggi, antara lain pembangkit tegangan tinggi AC, 
pembangkit tegangan tinggi DC, dan pembangkit tegangan tinggi impuls. 
2. Alat ukur tegangan tinggi, antara lain alat ukur tegangan tinggi DC, alat ukur 
tegangan tinggi AC, dan alat ukur tegangan tinggi impuls. 
3. Alat pengukur sifat listrik dielektrik, antara lain alat ukur rugi-rugi dielektrik, 
alat ukur tahanan isolasi, alat ukur konduktivitas, dan alat ukur peluahan 
parsial (Zulkarnaen, Jurnal USU, April 2014: 4). 
Pengujian tegangan tinggi dapat dikelompokan berdasarkan dampak 
pengujian terhadap benda uji yaitu : 
1. Pengujian tidak merusak 
a. Pengukuran tahanan isolasi 
b. Pengukuran faktor daya dielektrik 
c. Pengukuran korona 
d. Pengukuran konduktivitas 
e. Pemetaan medan elektrik 
f. dsb 
2. Pengujian bersifat merusak 
 
Sumber : Teknik Tegangan Tinggi, 2001 
Gambar 2.8. Grafik Pengujian Merusak 
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a. Pengujian ketahanan (withstand test) 
Berdasarkan Gambar 2.8. pengujian ketahanan pada tegangan Vw selama t 
menit. Sebuah tegangan tertentu diterapkan untuk waktu yang ditentukan. 
Bila tidak terjadi lompatan api (flashover, disruptive discharge). Maka 
pengujiannya dianggap memuaskan. 
b. Pengujian pelepasan muatan (discharge test) 
Berdasarkan Gambar 2.8. pengujian lompatan dengan tegangan lompatan 
Vf. Tegangannya dinaikan sehingga terjadi pelepasan pada benda yang 
diuji. Sudah barang tentu tegangan pelepasan ini lebih tinggi dari tegangan 
ketahanan. Pengujiannya dapat dilakukan dalam suasana kering (udara 
biasa) dan suasana basah (menirukan keadaan hujan). 
c. Pengujian kegagalan (breakdown test) 
Berdasarkan Gambar 2.8. pengujian kegagalan dengan tegangan gagal Vb. 
Tegangan dinaikan sampai terjadi kegagalan di dalam benda yang diuji. 
(Arismunandar, 2001: 7-8). 
Terdapat tiga jenis tegangan tinggi yang akan diukur dalam pengujian 
tegangan tinggi, yaitu tegangan tinggi bolak-balik, tegangan tinggi searah, dan 
tegangan tinggi impuls. 
2.1.4.1 Tegangan Tinggi AC 
Dalam laboratorium diperlukan tegangan tinggi bolak-balik untuk 
percobaan dan pengujian dengan arus bolak-balik serta untuk membangkitkan 
tegangan tinggi searah dan pulsa. Trafo uji yang biasa digunakan untuk keperluan 
tersebut memiliki daya yang lebih rendah serta perbandingan belitan yang jauh 
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lebih besar daripada trafo daya. Arus primer biasanya disulang dengan ototrafo 
sedangkan untuk kasus khusus disulang dengan pembangkit sinkron. 
Hampir semua pengujian dan percobaan dengan tegangan tinggi bolak-
balik mensyaratkan nilai tegangan yang teliti. Hal tersebut umumnya hanya akan 
terpenuhi jika pengukuran dilakukan pada sisi tegangan tinggi; untuk itu telah 
disusun berbagai cara dalam mengukur tegangan tinggi bolak-balik (Zulkarnaen, 
Jurnal USU, April 2014: 2). 
2.1.4.2 Tegangan Tinggi DC 
Pengujian dengan menggunakan tegangan tinggi arus searah adalah untuk 
mengetahui perbandingan antara penggunaan tegangan tinggi AC dan DC akibat 
adanya efek mengulit pada tegangan arus bolak-balik dan juga untuk mengetahui 
kekuatan dielektrik bahan. Karena itu, pengujian dengan menggunakan tegangan 
tinggi DC harus menghasilkan tegangan ketahanan, tegangan pelepasan dan 
tegangan kegagalan yang lebih tinggi dibanding tegangan tinggi AC. 
Prosedur pengujian atau pengukuran tegangan tinggi DC sama dengan 
tegangan tinggi AC. Mula-mula diterapkan tegangan yang rendah kemudian 
tegangan dinaikan perlahan-lahan sehingga terjadi percikan pada sela udara antara 
dua elektroda berbentuk bola. Dengan kata lain tegangan nilainya ditentukan oleh 
jarak kedua buah elektroda bola tersebut. Bilamana pada permukaan bola terdapat 
debu atau serat (fiber), maka spark over akan terjadi pada nilai tegangan yang 
lebih rendah, terutama bila jenis tegangan adalah tegangannya searah (fiber 
bridge). Oleh karena itu pengujian harus dilakukan beberapa kali untuk 
mendapatkan nilai rata-rata yang baik. Nilai sebenarnya dapat diambil dari nilai 
rata-rata untuk tiga pengukuran yang hanya berbeda 3%. 
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2.1.4.3 Tegangan Tinggi Impuls 
Untuk mensimulasi tegangan lebih akibat pengaruh luar, maka digunakan 
tegangan impuls. Tegangan akibat pelepasan muatan oleh petir atau akibat surja 
hubung ini mempunyai bentuk gelombang aperiodik yang diredam (damped 
aperiodic) seperti pada waktu pelepasan muatan sebuah kapasitor melalui sebuah 
tahanan induktif. pada tempat yang terkena petir, gelombang berekor pendek dan 
bermuka curam. Selama gelombang ini berjalan melewati transmisi, bentuknya 
berubah (muka menjadi kurang curam, ekor bertambah panjang dan amplitudo 
berkurang), oleh karena pengaruh penghantaran dalam tanah dan efek kulit dari 
kawat. 
Besarnya tegangan impuls yang harus diterapkan pada peralatan uji untuk 
uji ketahanan terhadap petir ditetapkan standar. Hal ini tergantung pada tempatnya 
dalam sirkuit, makin dekat ke “sumber petir”, maka makin besar kemungkinan 
kena petir, maka makin tinggi tegangan yang diterapkan. 
Adapun bentuk tegangan impuls yang digunakan untuk pengetesan 
mempunyai ukuran standar, yang melambangkan ukuran waktu muka gelombang 
dan waktu ekor gelombang, seperti 1,2 x 50 ms, 1 x 50 ms, 1,5 x 40 ms. standar 
ukuran ini tergantung dari negara ataupun komisi yang melakukan pengujian. 
Sebagai contoh, untuk rekomendasi IEC, tegangan impuls yang digunakan 
adalah 1,2 x 50 ms, sedangkan negara jerman dan Inggris adalah 1 x 50 ms, 
negara Amerika menstandarkan 1,5 x 40 ms, serta Jepang 1 x 40 ms. 
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2.1.5 Pengujian Kabel 
Pentingnya penggunaan kabel dalam kehidupan sehari-hari membuat para 
produsen semakin berlomba dalam memproduksi berbagai tipe kabel. PLN 
sebagai satu-satunya BUMN di Indonesia yang mengurus masalah kelistrikan 
membuat suatu standar kabel sebelum beredar di pasaran. Tujuannya tentu agar 
dapat memberikan kepercayaan terhadap keamanan dari kabel tersebut kepada 
konsumen. Untuk dapat menarik konsumen lebih, produsen kabel biasanya 
menaikan kualitas kabelnya diatas spesifikasi dari SPLN sebagai daya tarik jual. 
 Produsen kabel biasanya melakukan pengujian kabel terlebih dahulu agar 
mendapat kabel sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jika produsen kabel 
tersebut memilki laboratorium untuk pengujian kabel yang telah mendapatkan izin 
dari PLN maka dapat dilakukan pengujian langsung setelah produksi. Namun jika 
tidak memilki laboratorium, untuk mendapatkan sertifikat kelayakan dari PLN 
maka harus diuji di Puslitbang PLN. Jenis pengujian kabel pada umumnya dapat 
dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 
1. Pengujian Inti 
Jenis pengujian ini dilakukan pada kabel yang belum mendapatkan sertifikat 
kelayakan dari PLN atau belum pernah dilakukan pengujian sama sekali. 
Rentang waktu pengujian inti lebih lama jika dibandingkan dengan pengujian 
verifikasi. 
2. Pengujian Verifikasi 
Jenis pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperpanjang sertifikat 
kelayakan dari PLN. Dapat dipastikan sebelumnya telah dilakukan pengujian 
inti baik itu di laboratorium produsen kabel tersebut atau di Puslitbang PLN.  
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2.1.5.1 Pengujian Jenis Kabel NYA 
Pada pengujian jenis kabel NYA menentukan panjang kabel tertentu 
sebagai sampel uji berdasarkan luas penampangnya. Untuk luas penampang lebih 
kecil atau sama dengan 25 mm2 menggunakan panjang kabel lebih besar atau 
sama dengan 50 m, sedangkan untuk luas penampang lebih dari 25 mm2  dapat 
menggunakan panjang kabel lebih besar atau sama dengan 30 m. 
Standar uji yang ingin digunakan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 
pengujian tersebut. berikut jenis standar yang dapat digunakan yaitu : 
1. SPLN 42-1 (1991) 
Kawat Berisolasi PVC tegangan pengenal 450/750 V (NYA) 
2. IEC Publ. 60227-1 (2007-10) 
Polyvinyl Chloride insulated cable of rated voltages up to and including 
450/750 V, Part 3 : Non – sheated cables for fixed wiring. 
3. SNI 04-6629.3 (2006) 
Kabel berisolasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V 
Bagian 3 : Kabel tanpa selubung untuk pemasangan tetap (magun) 
Butir 2 : Kabel berselubung inti tunggal dengan konduktor kaku untuk 
pemakaian umum 
Berdasarkan SNI 04-6629.3-2006 pada butir ke-2 mengenai kabel 
nirselubung inti tunggal dengan konduktor kaku untuk pemakaian umum, terdapat 
spesifikasi data umum dari kabel NYA, yaitu : 
1. Kode penamaan 
60227 IEC 01. 
2. Tegangan pengenal 
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450/750 V. 
3. Konstruksi 
Jumlah konduktor : 1 
Konduktor harus memenuhi persyaratan IEC 60288: 
- Kelas 1 untuk konduktor padat 
- Kelas 2 untuk konduktor pilin 
Insulasi harus kompon PVC dari jenis PVC/C yang diterapkan sekeliling 
konduktor. Tebal insulasi harus memenuhi nilai yang ditentukan dalam kolom 
3 Tabel 2.1. 
Resistans insulasi tidak boleh kurang dari nilai yang diberikan dalam kolom 6 
Tabel 2.1. 
Diameter total rata-rata tidak boleh melampaui batas atas yang diberikan 
dalam kolom 4 Tabel 2.1. 
4. Pengujian 
Kesesuaian dengan persyaratan di atas harus diperiksa dengan inspeksi dan 
dengan pengujian yang diberikan. 
5. Pedoman penggunaan 
Suhu konduktor maksimum pada pemakaian normal: 70°C. 
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Tabel 2.1 Data Umum untuk Jenis 60227 IEC 01 
1 2 3 4 5 6 
Luas 
penampang 
nominal 
konduktor 
Kelas 
konduktor 
Tebal 
Insulasi 
Diameter total 
rata-rata 
Resistans 
Insulasi 
minimum 
pada 20°C 
IEC 60228 
Nilai yang 
ditentukan 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
mm2   Mm mm mm Mohm.km 
1,5 1 0,7 2,6 3,2 50 
1,5 2 0,7 2,7 3,3 50 
2,5 1 0,8 3,2 3,9 50 
2,5 2 0,8 3,3 4,0 50 
4 1 0,8 3,6 4,4 50 
4 2 0,8 3,8 4,6 50 
6 1 0,8 4,1 5,0 50 
6 2 0,8 4,3 5,2 50 
10 1 1,0 5,3 6,4 50 
10 2 1,0 5,6 6,7 50 
Sumber : SNI 04-6629.3-2006 
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Berdasarkan SPLN 42-1, terdapat spesifikasi data umum dari kabel NYA, 
yaitu : 
1. Ketentuan Tegangan 
Tegangan pengenal yang ditentukan untuk kabel dinyatakan dengan U0/U dan 
untuk kabel yang termasuk dalam standar ini adalah 450/750 V. 
2. Persyaratan Konstruksi 
Konstruksi penghantar harus memenuhi SPLN 41-1 yang tedapat pada tabel 
2.2 di bawah ini, yaitu : 
Tabel 2.2 Penghantar Padat untuk Kabel Listrik Instalasi Tetap, Berinti 
Tunggal dan Ganda 
1 2 
Luas Penampang nominal 
Resistans arus searah maksimum 
pada suhu 20°C 
Penghantar Tembaga Bulat Polos 
mm2 Ohm/km 
1,5 12,1 
2,5 7,41 
4 4,61 
6 3,08 
10 1,83 
Sumber : SPLN 41-1 
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Tabel 2.3 Penghantar Pilin untuk Kabel Listrik Instalasi Tetap, Berinti 
Tunggal dan Ganda 
1 2 3 
Luas Penampang 
nominal 
Jumlah minimum 
kawat dalam 
penghantar 
Resistans arus 
searah maksimum 
pada suhu 20°C 
Penghantar pilin 
bulat 
Penghantar tembaga 
Polos 
mm2 Cu Ohm/km 
1,5 7 12,1 
2,5 7 7,41 
4 7 4,61 
6 7 3,08 
10 7 1,83 
16 7 1,15 
25 7 0,727 
35 7 0,524 
50 19 0,387 
70 19 0,268 
95 19 0,193 
120 37 0,153 
150 37 0,124 
185 37 0,0991 
240 61 0,0754 
300 61 0,0601 
400 61 0,0470 
Sumber : SPLN 41-1 
 
30 
 
 
 
Nilai rata-rata tebal isolasi yang diukur sesuai SPLN 39, tidak boleh kurang 
dari nilai nominal yang tercantum dalam Tabel 2.4 kolom 5. Walaupun 
demikian, tebal isolasi sebagaimana telah diukur sesuai dengan SPLN 39, 
pada setiap titik boleh kurang dari nilai spesifikasi yang tercantum dalam 
Tabel 2.4 kolom 5 maksimum 0,1 mm + 10% dari nilai spesifikasi tersebut. 
Diameter luar yang diukur sesuai SPLN 39, tidak boleh melebihi nilai yang 
tercantum dalam Tabel 2.4 kolom 6. 
Tabel 2.4 Konstruksi dan KHA Kawat Berisolasi NYA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Luas pe- Penghantar Isolasi 
Resistans 
isolasi 
pada 
20°C 
Kuat Hantar Arus maksimum 
pada suhu keliling maks. 
nampang 
nominal 
Kons- Jumlah 
kawat 
min. 
Diameter 
nominal 
Tebal 
nominal 
Diameter 
maks. 
30° 40°C 
  truksi S1 d1 
dalam 
pipa 
di 
udara 
dalam 
pipa 
di 
udara 
mm2   buah mm mm mm Mohm.km A A A A 
1,5 re 1 1,38 0,7 3,3 50 15 24 13 21 
1,5 rm 7 0,52 0,7 3,4 50 15 24 13 21 
2,5 re 1 1,78 0,8 3,9 50 19 32 17 28 
2,5 rm 7 0,67 0,8 4,2 50 19 32 17 28 
4 re 1 2,26 0,8 4,4 50 25 43 22 37 
4 rm 7 0,85 0,8 4,8 50 25 42 22 37 
6 re 1 2,76 0,8 4,9 50 33 54 29 47 
6 rm 7 1,04 0,8 5,4 50 33 54 29 47 
10 re 1 3,57 1,0 6,4 50 45 73 39 64 
10 rm 7 1,35 1,0 6,8 50 45 73 39 64 
Sumber : SPLN 42-1 
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3. Persyaratan Bahan 
Penghantar harus tembaga polos yang dipijarkan sesuai dengan SPLN 41-1 
dan isolasi harus terbuat dari bahan termoplastik PVC jenis YJ/C sesuai 
dengan SPLN 42-1. 
Pengujian tahanan isolasi pada kabel NYA dilaksanakan pada penghantar 
dan di bak air. Panjang contoh uji yang terendam air adalah 5 m dan ujung-
ujungnya minimum 0,25 m dari permukaan air. Sebelum dilakukan pengukuran 
contoh uji harus di rendam dalam air minimum 2 jam.  Tegangan DC 500 V 
kemudian diterapkan antara konduktor dan air. Nilai tahanan isolasi pada 20°C 
tidak boleh kurang dari 50 Mohm.km. Apabila suhu pengukuran selain 20°C, 
maka resistans isolasi harus dikoreksi kesuhu 20°C dengan mengalikan faktor 
koreksi. Resistans isolasi diukur 1 menit setelah penerapan tegangan dan nilai ini 
dikaitkan per satuan panjang dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 (2.2) 
Dimana : 
Ri = Resistans isolasi pada suhu 20°C per satuan panjang (Mohm.km) 
fK = Faktor koreksi pengukuran ke suhu 20°C 
L = panjang contoh uji (m) 
Rt = Resistans isolasi pada t°C (Mohm) 
Pengujian tegangan pada kabel NYA dengan tegangan pengenal 450/750 
V menggunakan sampel uji minimum sepanjang 10 m, direndam dalam air (25 ± 
5)°C minimum 1 jam. Kemudian dikenakan tegangan arus bolak-balik 2500 V 
selama minimum 5 menit dan tidak boleh terjadi penembusan tegangan. 
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Selengkapnya mengenai standar kabel NYA dapat dilihat pada lampiran 1 
halaman 92. 
2.1.5.2 Pengujian Jenis Kabel NYM 
Pada pengujian jenis kabel NYM umumnya menggunakan sampel uji 
kabel dengan panjang kurang lebih 50 meter. 
Standar uji yang ingin digunakan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 
pengujian tersebut. berikut jenis standar yang dapat digunakan yaitu : 
1. SPLN 42-2 (1992) 
Kawat Berisolasi dan berselubung PVC tegangan pengenal 300/500 V (NYM) 
2. IEC Publ. 60227-1 (2007-10) 
Polyvinyl Chloride insulated cable of rated voltages up to and including 
450/750 V, Part 4 : Sheated cables for fixed wiring. 
3. SNI 04-6629.4 (2006) 
Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V 
Bagian 4 : Kabel berselubung untuk perkawatan magun. 
Berdasarkan SNI 04-6629.4-2006, terdapat spesifikasi data umum dari 
kabel NYM, yaitu : 
1. Kode penamaan 
60227 IEC 10. 
2. Tegangan pengenal 
300/500 V. 
3. Konstruksi 
Jumlah konduktor : 2,3,4, atau 5. 
Konduktor harus memenuhi persyaratan IEC 60288: 
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- Kelas 1 untuk konduktor padat 
- Kelas 2 untuk konduktor pilin 
Insulasi harus kompon PVC dari jenis PVC/C yang diterapkan sekeliling 
konduktor. 
Tebal insulasi harus sesuai dengan nilai yang ditentukan dalam Tabel 2.5 
kolom 3. 
Resistans insulasi tidak boleh kurang dari nilai yang diberikan dalam Tabel 
2.5 kolom 8. 
Pada rakitan inti, inti harus dipilin bersama-sama. Inti yang dipilin harus 
ditutupin dengan suatu penutup bagian dalam diekstrusi yang terdiri atas karet 
nirvulkanisasi atau kompon listrik. Harus dimungkinkan untuk memisahkan 
inti secara mudah. 
Selubung harus kompon PVC dari jenis PVC/ST4 yang diterapkan sekeliling 
penutup bagian dalam. Selubung harus terpasang rapat pada penutup bagian 
dalam dan harus dapat dilepas tanpa merusak penutup bagian dalam. Tebal 
selubung harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Tabel 2.5 kolom 5. 
Diameter total rata-rata harus dalam batas yang diberikan dalam Tabel 2.5 
kolom 6 dan 7. 
4. Pengujian 
Kesesuaian dengan persyaratan di atas harus diperiksa dengan inspeksi dan 
dengan pengujian yang diberikan. 
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Tabel 2.5 Data Umum untuk Jenis 60227 IEC 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah inti, 
luas 
penampang 
penghantar, 
dan 
Konstruksi 
penghantar 
Kelas 
kon-
duktor 
Tebal 
Diameter luar 
(d) 
Resistans 
insulasi 
minimum 
pada 
20°C 
IEC 
60288 
Insulasi 
Penutup 
bagian 
dalam 
Selubung 
  
 Nilai yang 
ditentu-
kan 
Nilai 
pende-
katan 
Nilai 
yang 
ditentu-
kan 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
mm2   mm Mm mm mm mm Mohm.km 
2 x 1,5 re 1 0,7 0,4 1,2 8,4 10 50 
2 x 1,5 rm 2 0,7 0,4 1,2 8,4 10,5 50 
2 x 2,5 re 1 0,8 0,4 1,2 9,6 11,5 50 
2 x 2,5 rm 2 0,8 0,4 1,2 9,6 12,0 50 
2 x 4 re 1 0,8 0,4 1,2 10,5 12,5 50 
2 x 4 rm 2 0,8 0,4 1,2 10,5 13,0 50 
2 x 6 re 1 0,8 0,4 1,2 11,5 13,5 50 
2 x 6 rm 2 0,8 0,4 1,2 11,5 14,0 50 
2 x 10 re 1 1,0 0,6 1,4 14,5 16,5 50 
2 x 10 rm 2 1,0 0,6 1,4 15,0 17,5 50 
3 x 1,5 re 1 0,7 0,4 1,2 8,8 10,5 50 
3 x 1,5 rm 2 0,7 0,4 1,2 8,8 11,0 50 
3 x 2,5 re 1 0,8 0,4 1,2 10,0 12,0 50 
3 x 2,5 rm 2 0,8 0,4 1,2 10,0 12,5 50 
3 x 4 re 1 0,8 0,4 1,2 11,0 13,0 50 
3 x 4 rm 2 0,8 0,4 1,2 11,0 13,5 50 
3 x 6 re 1 0,8 0,4 1,2 12,5 14,5 50 
3 x 6 rm 2 0,8 0,4 1,2 12,5 15,5 50 
3 x 10 re 1 1,0 0,6 1,4 15,5 17,5 50 
3 x 10 rm 2 1,0 0,6 1,4 15,5 19,0 50 
4 x 1,5 re 1 0,7 0,4 1,2 9,6 11,5 50 
4 x 1,5 rm 2 0,7 0,4 1,2 9,6 12,0 50 
4 x 2,5 re 1 0,8 0,4 1,2 11,0 13,0 50 
4 x 2,5 rm 2 0,8 0,4 1,2 11,0 13,5 50 
4 x 4 re 1 0,8 0,4 1,4 12,0 14,5 50 
4 x 4 rm 2 0,8 0,4 1,4 12,5 15,0 50 
4 x 6 re 1 0,8 0,4 1,4 14,0 16,0 50 
4 x 6 rm 2 0,8 0,4 1,4 14,0 17,0 50 
4 x 10 re 1 1,0 0,6 1,4 16,5 19,0 50 
4 x 10 rm 2 1,0 0,6 1,4 17,0 20,5 50 
Sumber : SNI 04-6629.4-2006 
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Berdasarkan SPLN 42-2, terdapat spesifikasi data umum dari kabel NYM, 
yaitu : 
1. Ketentuan Tegangan 
Tegangan pengenal yang ditentukan untuk kabel dinyatakan dengan 
perbandingan U0/U dan untuk kabel yang termasuk dalam standar ini adalah 
300/500 V. Untuk penggunaan pada suatu instalasi arus searah, tegangan 
nominal sistem tidak boleh lebih tinggi dari 1.5 kali tegangan pengenal kabel. 
2. Persyaratan Konstruksi 
Konstruksi penghantar harus memenuhi spesifikasi SPLN 41-1, untuk luas 
penampang 1,5 sampai dengan 10 mm2 mengikuti tabel 2.2, sedangkan untuk 
luas penampang 1,5 sampai dengan 35 mm2 mengikuti tabel 2.3.  
Nilai rata-rata tebal isolasi yang diukur sesuai dengan SPLN 39 tidak boleh 
kurang dari nilai nominal yang tercantum dalam Tabel 2.6 kolom 4. Walaupun 
demikian, tebal isolasi sebagaimana diukur sesuai dengan SPLN 39, pada 
setiap titik boleh kurang dari nilai spesifikasi yang tercantum dalam Tabel 2.6 
kolom 4, maksimum 0,1 mm + 10% dari nilai spesifikasi tersebut. 
Inti-inti harus dipilin secara konsentris. Langkah pilinan inti kabel tidak boleh 
lebih besar dari 35 kali diameter luar yang terbentuk oleh inti-inti yang dipilin. 
Sedapat mungkin lapisan pembungkus inti harus mengisi celah-celah dari inti 
yang dibelit serta harus menutupi inti-inti secara keseluruhan. Tebal lapisan 
pembungkus inti kira-kira sesuai dengan Tabel 2.6 kolom 5. Tebal lapisan 
pembungkus inti tidak diukur. 
Nilai rata-rata tebal selubung luar yang diukur sesuai dengan SPLN 39 tidak 
boleh kurang dari nilai nominal yang tercantum dalam Tabel 2.6 kolom 6.  
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Tabel 2.6 Konstruksi dan KHA Kabel Berisolasi dan Berselubung PVC 
Tegangan Pengenal 300/500 V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Jumlah 
inti, luas 
penampang 
penghantar
, dan 
Konstruksi 
penghantar 
Penghantar Tebal 
Diameter luar 
(d) 
Resistans 
isolasi setiap 
inti terhadap 
inti/gabungan 
inti yang lain 
pada suhu 
20°C 
Minimum 
Kuat Hantar 
Arus 
maksimum 
pada suhu 
Jumlah 
kawat 
Diameter 
kawat 
Isolasi 
nominal 
S1 
Lapis-
an pem-
bung-
kus inti 
S2 
Selubung 
nominal 
S3 
30°
C 
40°
C 
Min Maks 
mm2 buah mm mm mm mm mm mm Mohm.km A A 
2 x 1,5 re 1 1,38 0,7 0,4 1,2 8,4 10.0 50 19 16 
2 x 1,5 rm 7 0,52 0,7 0,4 1,2 8,4 10,5 50 19 16 
2 x 2,5 re 1 1,78 0,8 0,4 1,2 9,6 11,5 50 25 22 
2 x 2,5 rm 7 0,67 0,8 0,4 1,2 9,6 12,0 50 25 22 
2 x 4 re 1 2,26 0,8 0,4 1,2 10,5 12,5 50 34 30 
2 x 4 rm 7 0,85 0,8 0,4 1,2 10,5 13,0 50 34 30 
2 x 6 re 1 2,76 0,8 0,4 1,2 11,5 13,5 50 44 39 
2 x 6 rm 7 1,04 0,8 0,4 1,2 11,5 14,0 50 44 39 
2 x 10 re 1 3,57 1,0 0,6 1,4 14,5 16,5 50 61 53 
2 x 10 rm 7 1,35 1,0 0,6 1,4 15,0 17,5 50 61 53 
3 x 1,5 re 1 1,38 0,7 0,4 1,2 8,8 10,5 50 19 16 
3 x 1,5 rm 7 0,52 0,7 0,4 1,2 8,8 11,0 50 19 16 
3 x 2,5 re 1 1,78 0,8 0,4 1,2 10,0 12,0 50 25 22 
3 x 2,5 rm 7 0,67 0,8 0,4 1,2 10,0 12,5 50 25 22 
3 x 4 re 1 2,26 0,8 0,4 1,2 11,0 13,0 50 34 30 
3 x 4 rm 7 0,85 0,8 0,4 1,2 11,0 13,5 50 34 30 
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Tabel 2.6 (Lanjutan) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Jumlah 
inti, luas 
penampang 
penghantar
, dan 
Konstruksi 
penghantar 
Penghantar Tebal 
Diameter luar 
(d) 
Resistans 
isolasi setiap 
inti terhadap 
inti/gabungan 
inti yang lain 
pada suhu 
20°C 
Minimum 
Kuat Hantar 
Arus 
maksimum 
pada suhu 
Jumlah 
kawat 
Diameter 
kawat 
Isolasi 
nominal 
S1 
Lapis-
an pem-
bung-
kus inti 
S2 
Selubung 
nominal 
S3 
30°
C 
40°
C 
Min Maks 
mm2 buah mm mm mm mm mm mm Mohm.km A A 
3 x 6 re 1 2,76 0,8 0,4 1,2 12,5 14,5 50 44 39 
3 x 6 rm 7 1,04 0,8 0,4 1,2 12,5 15,5 50 44 39 
3 x 10 re 1 3,57 1,0 0,6 1,4 15,5 17,5 50 61 53 
3 x 10 rm 7 1,35 1,0 0,6 1,4 15,5 19,0 50 61 53 
4 x 1,5 re 1 1,38 0,7 0,4 1,2 9,6 11,5 50 19 16 
4 x 1,5 rm 7 0,52 0,7 0,4 1,2 9,6 12,0 50 19 16 
4 x 2,5 re 1 1,78 0,8 0,4 1,2 11,0 13,0 50 25 22 
4 x 2,5 rm 7 0,67 0,8 0,4 1,2 11,0 13,5 50 25 22 
4 x 4 re 1 2,26 0,8 0,4 1,4 12,0 14,5 50 34 30 
4 x 4 rm 7 0,85 0,8 0,4 1,4 12,5 15,0 50 34 30 
4 x 6 re 1 2,76 0,8 0,4 1,4 14,0 16,0 50 44 39 
4 x 6 rm 7 1,04 0,8 0,4 1,4 14,0 17,0 50 44 39 
4 x 10 re 1 3,57 1,0 0,6 1,4 16,5 19,0 50 61 53 
4 x 10 rm 7 1,35 1,0 0,6 1,4 17,0 20,5 50 61 53 
Sumber : SPLN 42-2 
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Walaupun demikian, tebal selubung luar sebagaimana telah diukur sesuai 
dengan SPLN 39, pada setiap titik boleh kurang dari nilai spesifikasi yang 
tercantum dalam Tabel 2.6 kolom 6 maksimum 0,1 mm + 15% dari nilai 
spesifikasi tersebut. Diameter luar kabel yang diukur sesuai dengan SPLN 39 
tidak boleh melampaui persyaratan dalam Tabel 2.6 kolom 7 dan 8. 
3. Bahan Kabel 
Penghantar harus dari bahan tembaga polos yang dipijarkan sesuai dengan 
SPLN 41-1. Isolasi harus terbuat dari bahan thermoplastic PVC jenis YJ/C, 
sesuai dengan SPLN 41-2. Lapisan pembungkus inti harus terbuat dari 
kompon yang elastis atau plastis, dan haruslah dibuat sedemikian rupa 
sehingga mudah dibuka tanpa merusak inti-inti kabel. Selubung luar harus 
terbuat dari bahan thermoplastic PVC jenis YM/4 sesuai SPLN 41-2. 
Pengujian tahanan isolasi pada kabel NYM dilaksanakan antara 
penghantar dan di bak air. Panjang contoh uji yang terendam air adalah 5 m dan 
ujung-ujungnya minimum 0,25 m dari permukaan air. Sebelum dilakukan 
pengukuran contoh uji harus di rendam dalam air minimum 2 jam.  Tegangan DC 
500 V kemudian harus diterapkan antara konduktor dan air. Nilai tahanan isolasi 
pada 20°C tidak boleh kurang dari 50 Mohm.km. Apabila suhu pengukuran selain 
20°C, maka resistans isolasi harus dikoreksi kesuhu 20°C dengan mengalikan 
faktor koreksi. Resistans insulasi harus diukur 1 menit setelah penerapan tegangan 
dan nilai ini harus dikaitkan sampai panjang 1 km dengan menggunakan rumus 
2.2. 
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Metode dalam pengujian tegangan pada kabel NYM dengan tegangan 
pengenal 300/500 V terdiri dari 2 macam, yaitu : 
1. Uji Tegangan pada Inti-inti Kabel 
Pengujian dilakukan pada contoh uji sepanjang 5 m. Selubung dan lapisan 
pembungkus lainnya atau pengisi harus dikupas tanpa merusak inti-inti kabel. 
Kemudian contoh uji direndam dalam air pada suhu (25 ± 5)°C  selama 
minimum 1 jam; dan setiap inti harus mampu menahan tegangan 2000 Volt. 
Lama pengujian minimum 5 menit. 
2. Uji Tegangan pada Kabel Utuh 
Pengujian dilakukan pada contoh uji sepanjang minimum 10 meter. Kemudian 
contoh uji direndam dalam air pada suhu (25 ± 5)°C  selama minimum 1 jam; 
dan harus mampu menahan tegangan 2000 V selama maksimum 5 menit, yang 
dikenakan pada setiap inti dengan gabungan inti-inti yang lain dan air serta 
semua inti-inti digabungkan bersama dengan air. 
 Selengkapnya mengenai standar kabel NYM dapat dilihat pada lampiran 2 
halaman 99. 
  
2.2 Penelitian yang Relevan 
Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 
adalah penelitian yang dilakukan oleh Zikra Rufina (2014) tentang analisis 
tegangan tembus kabel instalasi listrik. Penelitian ini membahas tentang pengujian 
tegangan tembus pada bahan isolasi kabel listrik. Variabel yang 
diamati adalah nilai tegangan maksimum yang mampu ditahan isolasi kabel 
sampai terjadi tembus listrik (breakdown) dengan waktu pengujian 300 detik. 
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Pengujian dilakukan di Laboratorium Tegangan Tinggi Universitas Pendidikan 
Indonesia dengan alat uji tegangan tinggi HV Test Transformer tipe HV 9105 
dengan spesifikasi kapasitas maksimum tegangan sampai 100 kV.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur nilai tegangan uji normal bahan 
isolasi kabel apakah telah lolos uji atau tidak dari nilai standar yang telah 
ditetapkan oleh Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN), serta mengetahui 
sifat-sifat bahan isolasi kabel dan nilai tegangan minimum yang dapat menembus 
isolasi kabel serta besar arus bocor yang ditimbulkan. Pengujian 
dilakukan pada 11 sampel kabel tegangan rendah berisolasi PVC dan tegangan 
menengah berisolasi XLPE yang berlabel standar dan non-standar.  
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kabel yang berlabel standar 
memiliki ketahanan isolasi yang baik karena mampu menahan tegangan yang 
lebih besar dari nilai pengenalnya dengan waktu tunda tembus lebih besar dari 
waktu kritis. Sedangkan kabel yang tidak standar memiliki ketahanan uji 
tegangan tembus isolasi kabel yang rendah. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
adalah kajian yang akan dianalisis yaitu tegangan tembus pada kabel instalasi 
listrik dengan metode pengujian eksperimen. Selain itu parameter hasil 
pengujiannya sama yaitu tegangan tembus, tahanan isolasi dan arus bocor.  
Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 
lakukan adalah sampel kabel yang akan dikaji pada penelitian ini dikelompokan 
menjadi kabel standar dan non-standar, sedangkan sampel kabel yang peneliti 
gunakan hanya kabel standar dengan tipe kabel dan luas penampang yang berbeda 
dengan penelitian ini. Selanjutnya perbedaan terdapat pada rangkaian pengujian 
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tegangan tembusnya dimana penelitian ini menerapkan tegangan uji pada sela 
bola melalui medium udara sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tidak 
menggunakan sela bola, melainkan tegangan uji diterapkan lewat HVTS pada 
konduktor kabel dan plat besi yang terhubung pada bak air sebagai grounding. 
Selain itu pada penelitian ini tahanan isolasi didapatkan hanya dari hasil 
perhitungan data tegangan tembus dan arus bocor, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan menggunakan alat ukur megger terlebih dahulu, lalu menggunakan 
perhitungan untuk menyesuaikan dengan standar yang digunakan. 
 
2.3 Kerangka Konseptual 
Kabel merupakan materi inti dalam transmisi maupun distribusi tenaga 
listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan kualitas sistem isolasi yang baik pada kabel 
listrik untuk mendukung stabilitas sistem. Sehingga dibutuhkan pengujian 
tegangan tinggi untuk memberikan jaminan bahwa kabel listrik tersebut dapat 
dipakai pada tegangan normalnya dalam kurun waktu tertentu. Salah satunya 
dengan pengujian tegangan tembus pada kabel tegangan rendah. 
Pengujian tegangan tembus pada kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dan NYM 3 x 
2,5 mm2 dilakukan dengan memberikan tegangan arus bolak-balik (AC) yang 
dinaikkan secara bertahap hingga kabel uji tersebut tembus listrik. Setiap setelah 
tegangan injeksi diberikan selama 300 detik, selanjutnya dilakukan pengukuran 
tahanan isolasi pada kabel uji tersebut. Data dari setiap pengujian dicatat dan 
dianalisis untuk dapat mengetahui yang mempengaruhi tegangan tembus pada 
sampel kabel. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Puslitbang PLN dengan alamat Jalan Duren Tiga 
No. 102, Jakarta 12760 dan dilaksanakan pada Februari 2017 – Agustus 2017, 
semester 106 tahun akademik 2016/2017. Surat penelitian dapat dilihat pada 
lampiran 9 halaman 146. 
 
3.2 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian quasi 
experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 
berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2010:77). Desain quasi 
eksperimen yang digunakan peneliti yaitu time series design.  
Dalam desain penelitian ini sampel kabel dilakukan pengujian tegangan 
injeksi hingga tembus listrik. Parameter yang digunakan pada desain penelitian 
yaitu adalah tahanan isolasi dan arus bocor. Oleh karena itu dilakukan pengukuran 
tahanan isolasi tiap melakukan pengujian tegangan pada tiap sampel kabel. 
 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.3.1    Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 
yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:80). 
Populasi dalam penelitian ini adalah kabel listrik. 
3.3.2    Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2010:81). Sampel kuota adalah teknik untuk menentukan 
sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang 
diinginkan (Sugiyono, 2010:85). Dengan populasi kabel listrik yang ada, maka 
dari kabel tegangan rendah dengan tipe NYA 1 x 2,5 mm2 dan NYM 3 x 2,5 mm2 
diambil masing-masing lima sampel berdasarkan merek yang dijual di pasaran. 
 
3.4 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan 
penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah tegangan tembus pada kabel 
tegangan rendah. 
 
3.5 Instrumen Penelitian 
Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, maka instrumen penelitian 
dikembangkan dalam bentuk alat dan bahan yang dibutuhkan serta tabel format 
pengujian kabel. 
Pengujian ini mengambil dua tipe kabel, dengan jumlah sampel kabel 
sebanyak sepuluh sampel. Berikut spesifikasi sampel yang digunakan dalam 
penelitian. 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Sampel 
No Nomenklatur 
Tegangan 
nominal 
(antara 
penghantar) 
Jumlah 
inti 
Luas 
penampang 
nominal inti 
(mm2) 
Keterangan 
1 
NYA 450/750 1 2,5 
Sampel A 
2 Sampel B 
3 Sampel C 
4 Sampel D 
5 Sampel E 
6 
NYM 300/500 3 2,5 
Sampel F 
7 Sampel G 
8 Sampel H 
9 Sampel I 
10 Sampel J 
 
Peralatan yang digunakan pada rangkaian pengujian tegangan tembus pada 
beberapa jenis kabel instalasi listrik adalah sebagai berikut : 
1. Hipotronics AC High Voltage Test Sets tipe 715-2, tegangan keluaran 0 - 
3,75/7,5/15 kV, arus keluaran 0 – 150 mA. Data Sheet Hipotronics 715-2 
dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 12. 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.1 Hipotronics AC High Voltage Sets tipe 715-2 
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2. Sakova High Voltage Breakdown Tester, tegangan keluaran 3 kV – 100 kV 
Data Sheet Sakova High Voltage Breakdown Tester dapat dilihat pada 
lampiran 5 halaman 126. 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.2 Sakova High Voltage Breakdown Tester 
3. Megger S1-1054/2, tegangan output maksimal 10 kV. Data Sheet Megger S1-
1054/2 dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 128. 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.3 Megger S1-1054/2 
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4. Termometer digital 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.4 Termometer Digital 
5. Plat besi sepanjang 3 meter 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.5 Plat Besi 
6. Bak air 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.6 Bak Air 
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7. Sampel uji kabel NYA 1 x 2,5 mm2, identifikasi sampel dapat dilihat pada 
lampiran 10 halaman 149. 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.7 Sampel Kabel Uji NYA 
8. Sampel kabel uji NYM 3 x 2,5 mm2, identifikasi sampel dapat dilihat pada 
lampiran 10 halaman 149. 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 3.8 Sampel Kabel Uji NYM 
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Instrumen tabel yang digunakan untuk mencatat hasil pengujian kabel 
yaitu : 
Tabel 3.2 Data Pengujian Kabel Sampel A 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 3.3 Data Pengujian Kabel Sampel B 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 3.4 Data Pengujian Kabel Sampel C 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
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Tabel 3.4 (Lanjutan) 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
15     
20     
25     
 
Tabel 3.5 Data Pengujian Kabel Sampel D 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 3.6 Data Pengujian Kabel Sampel E 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
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Tabel 3.7 Data Pengujian Kabel Sampel F 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 3.8 Data Pengujian Kabel Sampel G 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
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Tabel 3.8 (Lanjutan) 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Tabel 3.9 Data Pengujian Kabel Sampel H 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status 
Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
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Tabel 3.9 (Lanjutan) 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status 
Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Tabel 3.10 Data Pengujian Kabel Sampel I 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
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Tabel 3.10 (Lanjutan) 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Coklat 
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Tabel 3.11 Data Pengujian Kabel Sampel J 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
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Tabel 3.11 (Lanjutan) 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
 
3.6 Prosedur Penelitian 
3.6.1 Pengujian Tahanan Isolasi Kabel 
 
Gambar 3.9 Rangkaian Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYA dan NYM 
Berdasarkan rangkaian pengujian yang dibuat menurut standar SPLN 39-
1(1981) dan SNI 04-6629.2(2006), maka berikut tahapan dari pengujian tahanan 
isolasi kabel yang peneliti lakukan : 
55 
 
 
 
1. Mengupas selubung dan lapisan pembungkus inti kabel pada kedua ujungnya 
sepanjang kira-kira 100 mm dan renggangkan inti-intinya. 
2. Mengupas isolasi kabel sepanjang kira-kira 20 mm pada salah satu ujungnya. 
3. Merendam sampel uji dalam air pada suhu (20 ± 5) °C selama minimum 2 
jam, dan kedua ujungnya menonjol dari permukaan air 25 cm. 
4. Setelah lama perendaman dicapai, memasang palaritas negatif alat ukur 
resistan megger pada plat besi atau grounding, lalu pada palaritas positif alat 
ukur dipasangkan pada salah satu inti kabel. 
5. Mengoperasikan alat ukur resistans pada tegangan 500 V selama 1 menit. 
6. Ketika sudah mencapai 1 menit, melepas palaritas positif pada inti kabel, lalu 
menghubungkan inti kabel yang baru diuji dengan palaritas negatif yang 
masih terhubung dengan plat besi atau grounding. 
7. Mencatat hasil pengujian tahanan isolasi pada alat ukur resistans. 
8. Melakukan langkah 4 sampai 7 untuk inti lainnya. 
3.6.2 Pengujian Tegangan Tembus Kabel 
 
Gambar 3.10 Rangkaian Pengujian Tegangan Tembus Kabel NYA dan NYM 
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Setelah dilakukan uji tahanan isolasi pada tiap sampel kabel, maka tahapan 
selanjutnya adalah uji tegangan tembus. Berdasarkan rangkaian pengujian yang 
dibuat menurut standar SPLN 39-1(1981) dan SNI 04-6629.2(2006), maka berikut 
tahapan dari pengujian tegangan tembus yang peneliti lakukan : 
1. Mengupas selubung dan lapisan pembungkus inti kabel pada kedua ujungnya 
sepanjang kira-kira 100 mm dan renggangkan inti-intinya. 
2. Mengupas isolasi kabel sepanjang kira-kira 20 mm pada salah satu ujungnya. 
3. Memasangkan penjepit dari alat uji tegangan ke plat besi atau grounding. 
4. Menentukan salah satu inti kabel yang akan diuji tegangan, lalu memasangkan 
penjepit sumber tegangan dari alat uji tegangan AC pada inti kabel tersebut. 
5. Menutup pintu ruang uji tegangan. 
6. Mengoperasikan alat uji tegangan dan menyesuaikan dengan tegangan uji dari 
kabel yang sedang diuji menurut persyaratan standar kabel yang bersangkutan. 
7. Ketika sudah mencapai 5 menit, melepas penjepit sumber tegangan pada inti 
kabel, lalu menghubungkan inti kabel yang baru diuji dengan penjepit lain dari 
alat uji tegangan yang masih terhubung dengan plat besi atau grounding. 
8. Lakukan tahapan 3 sampai 7 terhadap inti kabel lainnya. 
Selengkapnya jobsheet pengujian dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 106. 
 
3.7 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu terdiri dari: 
3.7.1 Metode Observasi  
Metode observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan kepada 
sampel penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan. Metode 
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observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis 
tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya (Sugiyono, 
2010:146). 
Metode observasi digunakan untuk melakukan pengujian tegangan tembus 
pada kabel tegangan rendah. Dalam pengambilan data ini, peneliti akan 
mengamati secara langsung objek yang di teliti. Dengan melakukan observasi 
terhadap hasil pengujian tegangan tembus setiap sampel kabel maka peneliti dapat 
mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dengan standar yang digunakan kabel 
tersebut. Objek yang akan di teliti sebagai berikut: 
1. Nilai tegangan minimum yang dapat menembus kabel. 
2. Nilai arus bocor yang ditimbulkan ketika mengalami tegangan tembus. 
3. Nilai tahanan isolasi sebelum dan sesudah diuji tegangan tembus 
 
3.7.2 Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto dan Suharsimi, 
2006:27). 
Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data 
spesifikasi setiap sampel kabel berdasarkan standar yang digunakan sebagai 
perbandingan dengan hasil pengujian. 
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3.8 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 
analisis data kuantitatif yaitu mengelompokan data pengujian kabel berdasarkan 
variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 
responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti lalu membandingkan data 
antara tiap sampel kabel serta melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 
masalah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti setelah melakukan 
beberapa tahapan pengujian tegangan tembus pada kabel tegangan rendah berupa 
5 sampel kabel NYA 1 x 2.5 mm2 dan 5 sampel kabel NYM 3 x 2.5 mm2 di 
Puslitbang PLN. Sampel kabel diberikan tegangan uji lalu diukur tahanan 
isolasinya hingga akhirnya mengalami tembus listrik. 
4.1.1 Data Pengujian Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
Pengujianyang peneliti lakukan pertama kali yaitu merupakan uji tegangan 
kabel utuh pada kabel NYA dengan tegangan pengenal 450/750 V menggunakan 
sampel uji sepanjang 10 m, direndam dalam air dengan suhu 25°C selama 1 jam. 
Kemudian dikenakan tegangan arus bolak-balik selama minimum 5 menit dengan 
menggunakan variasi sebanyak 6 tegangan injeksi yaitu 2,5 kV, 5 kV, 10 kV, 15 
kV, 20 kV dan 25 kV hingga terjadi penembusan tegangan. 
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Gambar 4.1 Pengujian Tegangan Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Gambar 4.2 Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
Selanjutnya setiap melakukan pengujian tegangan, peneliti melakukan 
pengujian tahanan isolasi seperti pada gambar 4.2 menggunakan alat ukur 
meggeruntuk mengetahui tahanan isolasi dari sampel kabel tersebut setelah diuji 
tegangan injeksi tertentu hingga akhirnya mengalami tembus listrik. Pengujian 
tahanan isolasi dilakukan dengan memberikan tegangan arus searah sebesar 500 V 
selama 1 menit pada konduktor sampel kabel uji. Berikut data pengujian yang 
peneliti dapatkan pada pengujian sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2. 
 
Tabel 4.1 Data Pengujian Kabel Sampel A 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5 2.2 21700 25 Tidak Tembus 
5 6,5 21700 25 Tidak Tembus 
10 13,8 21600 25 Tidak Tembus 
15 19 21500 25 Tidak Tembus 
20 22,4 21400 25 Tidak Tembus 
22,1 47 2,03 25 Tembus 
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Tabel 4.2 Data Pengujian Kabel Sampel B 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5 2,3 39900 25 Tidak Tembus 
5 6,8 39900 25 Tidak Tembus 
10 13,9 39800 25 Tidak Tembus 
15 19,5 39800 25 Tidak Tembus 
20 23,3 39800 25 Tidak Tembus 
23,1 62 2,72 25 Tembus 
 
Tabel 4.3 Data Pengujian Kabel Sampel C 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5 2,2 5480 25 Tidak Tembus 
5 6,4 5430 25 Tidak Tembus 
10 13,5 5420 25 Tidak Tembus 
15 18,5 5420 25 Tidak Tembus 
20 21,7 5410 25 Tidak Tembus 
21,2 42 0,88 25 Tembus 
 
Tabel 4.4 Data Pengujian Kabel Sampel D 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5 2,5 33700 25 Tidak Tembus 
5 6,7 33700 25 Tidak Tembus 
10 13,7 33600 25 Tidak Tembus 
15 19,1 33600 25 Tidak Tembus 
20 22,9 33600 25 Tidak Tembus 
22,7 52 2,51 25 Tembus 
62 
 
Tabel 4.5 Data Pengujian Kabel Sampel E 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5 2,5 24300 25 Tidak Tembus 
5 6,2 24300 25 Tidak Tembus 
10 13,6 24300 25 Tidak Tembus 
15 18,8 24200 25 Tidak Tembus 
20 22,1 24100 25 Tidak Tembus 
22,3 49 2,16 25 Tembus 
Data pengujian kabel NYA 1 x 2,5 mm2 telah diverifikasi lewat labsheet 
pengujian yang dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 134. beserta dokumentasi 
pengujiannya pada lampiran 8 halaman 142. 
4.1.2 Data Pengujian Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
Pengujianyang peneliti lakukan selanjutnya yaitu merupakan uji tegangan 
kabel utuh pada kabel NYM dengan tegangan pengenal 300/500 V menggunakan 
sampel uji sepanjang 10 m, direndam dalam air dengan suhu 25°C selama 1 jam. 
Kemudian dikenakan tegangan arus bolak-balik selama minimum 5 menit dengan 
menggunakan variasi sebanyak 6 tegangan injeksi yaitu 2 kV, 5 kV, 10 kV, 15 
kV, 20 kV dan 25 kV hingga terjadi penembusan tegangan. 
 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Gambar 4.3 Pengujian Tegangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Gambar 4.4 Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
Selanjutnya setiap melakukan pengujian tegangan, peneliti melakukan 
pengujian tahanan isolasi seperti pada gambar 4.4 menggunakan alat ukur 
meggeruntuk mengetahui tahanan isolasi dari sampel kabel tersebut setelah diuji 
tegangan injeksi tertentu hingga akhirnya mengalami tembus listrik. Pengujian 
tahanan isolasi dilakukan dengan memberikan tegangan arus searah sebesar 500 V 
selama 1 menit pada konduktor sampel kabel uji. Berikut data pengujian yang 
peneliti dapatkan pada pengujian sampel kabel NYM 3 x 2,5 mm2. 
 
Tabel 4.6 Data Pengujian Kabel Sampel F 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti 
Kuning 
2 0,4 24700 25 Tidak Tembus 
5 3,6 24600 25 Tidak Tembus 
10 7,1 24300 25 Tidak Tembus 
13 26 2,11 25 Tembus 
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Tabel 4.6 (Lanjutan) 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti 
Coklat 
2 0,6 25200 25 Tidak Tembus 
5 3,2 25100 25 Tidak Tembus 
10 6,4 24800 25 Tidak Tembus 
13,2 28 2,23 25 Tembus 
Inti Biru 
2 0,4 25600 25 Tidak Tembus 
5 3.2 25600 25 Tidak Tembus 
10 6,2 25300 25 Tidak Tembus 
13,4 29 2,27 25 Tembus 
Tabel 4.7 Data Pengujian Kabel Sampel G 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti 
Kuning 
2 0,7 12200 25 Tidak Tembus 
5 3,5 12000 25 Tidak Tembus 
10 7,1 11700 25 Tidak Tembus 
12,7 22 1,35 25 Tembus 
Inti 
Coklat 
2 0,5 10900 25 Tidak Tembus 
5 3,1 10700 25 Tidak Tembus 
10 6,2 10400 25 Tidak Tembus 
12,5 20 1,21 25 Tembus 
Inti Biru 
2 0,5 10600 25 Tidak Tembus 
5 3,2 10500 25 Tidak Tembus 
10 6,3 10100 25 Tidak Tembus 
12,4 19 1,2 25 Tembus 
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Tabel 4.8 Data Pengujian Kabel Sampel H 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti 
Kuning 
2 0,4 16000 25 Tidak Tembus 
5 3,1 15900 25 Tidak Tembus 
10 6,5 15800 25 Tidak Tembus 
12,9 25 1,72 25 Tembus 
Inti 
Coklat 
2 0,6 14100 25 Tidak Tembus 
5 3,5 14000 25 Tidak Tembus 
10 6,7 13800 25 Tidak Tembus 
12,8 24 1,61 25 Tembus 
Inti Biru 
2 0,5 13400 25 Tidak Tembus 
5 3,2 13300 25 Tidak Tembus 
10 6,1 13000 25 Tidak Tembus 
12,7 23 1,56 25 Tembus 
 
Tabel 4.9 Data Pengujian Kabel Sampel I 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti 
Kuning 
2 0,3 77700 25 Tidak Tembus 
5 3,0 77700 25 Tidak Tembus 
10 6,9 77500 25 Tidak Tembus 
14,7 43 2,63 25 Tembus 
Inti 
Coklat 
2 0,5 77500 25 Tidak Tembus 
5 3.8 77500 25 Tidak Tembus 
10 6,6 77400 25 Tidak Tembus 
14,6 41 2,61 25 Tembus 
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Tabel 4.9 (Lanjutan) 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Biru 
2 0,2 77900 25 Tidak Tembus 
5 2,9 77900 25 Tidak Tembus 
10 6,7 77800 25 Tidak Tembus 
14,8 44 2,7 25 Tembus 
 
Tabel 4.10 Data Pengujian Kabel Sampel J 
Inti kabel 
yang 
diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti 
Kuning 
2 0,4 15400 25 Tidak Tembus 
5 3,3 15200 25 Tidak Tembus 
10 6,2 15100 25 Tidak Tembus 
12,9 25 1,67 25 Tembus 
Inti 
Coklat 
2 0,6 38800 25 Tidak Tembus 
5 3.8 38700 25 Tidak Tembus 
10 6,6 38600 25 Tidak Tembus 
13,5 36 2,39 25 Tembus 
Inti Biru 
2 0,3 29400 25 Tidak Tembus 
5 3,2 29400 25 Tidak Tembus 
10 6,1 29200 25 Tidak Tembus 
13,4 32 2,32 25 Tembus 
Data pengujian kabel NYM 3 x 2,5 mm2 telah diverifikasi lewat labsheet 
pengujian yang dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 134 beserta dokumentasi 
pengujiannya pada lampiran 8 halaman 142. 
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4.2 Pembahasan 
4.2.1 Analisis Data Pengujian Tegangan Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
 
Gambar 4.5 Grafik Pengujian Tegangan Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.1 sampai 4.5 mengenai 
pengujian tegangan kabel NYA 1 x 2,5 mm2 yang peneliti buat kembali dalam 
bentuk grafik pada gambar 4.5, berupa data hasil pengujian arus bocor terhadap 
tegangan injeksi. 
Dari kelima sampel kabel NYA yang diberikan uji tegangan, semua 
sampel kabel tersebut tidak mengalami tembus terhadap tegangan injeksi standar 
berdasarkan SNI 04-6629.3 dan SPLN 42-1 yaitu 2,5 kV. Kebocoran arus yang 
dialami pada tiap sampel kabel ketika dikenakan tegangan injeksi 2.5 kV tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan. Pada sampel A terjadi kebocoran arus 
sebesar 2,2 mA, sampel B memilki arus bocor 2,3 mA, lalu sampel C dengan 2,2 
mA, sampel dengan 2,5 mA dan sampel E dengan 2,5 mA.Karena sampel kabel 
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belum mengalami tegangan tembus, kelima sampel tersebut masih dapat 
dikenakan tegangan injeksi yang lebih tinggi.  
Begitu juga ketika diberikan tegangan injeksi 5 kV, 10 kV, 15 kV, dan 20 
kV masih belum terjadi tegangan tembus pada sampel kabel. Kebocoran arus yang 
dimiliki pada tiap sampel kabel juga tetap tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan pada saat dikenakan tiap tegangan injeksi, namun tetap terdapat 
kenaikan arus bocor yang cenderung konstan pada saat tegangan injeksi yang 
diberikan semakin tinggi. 
Lalu pada saat kelima sampel kabel tersebut akan dikenakan tegangan 
injeksi sebesar 25 kV terjadi tegangan tembus pada semua sampel kabel tersebut. 
Besar tegangan injeksi ketika terjadi tegangan tembus pada tiap sampel kabel 
bervariasi,untuk sampel A mengalami tembus listrik pada saat diberikan tegangan 
sebesar 22,1 kV, sampel B pada 23,1 kV, sampel C pada 21,2 kV, sampel D pada 
22,7 kV dan sampel E pada 22,3 kV. Terjadinya tegangan tembus pada tiap 
sampel kabel juga dapat terlihat dari kebocoran arus yang nilainya naik dengan 
cukup tinggi jika dibandingkan dengan kebocoran arus pada pengujian tegangan 
sebelumnya. Pada sampel A terjadi kebocoran arus sebesar 47 mA, sampel B 
sebesar 62 mA,sampel C sebesar 42 mA, sampel D sebesar 52 mA, dan sampel E 
sebesar 49 mA. Sehingga berdasarkan hasil pengujian sampel kabel NYA 1 x 2,5 
mm2 dapat terlihat bahwa semakinbesar tegangan injeksi yang menyebabkan 
terjadinya tegangan tembus pada tiap sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 maka 
kebocoran arus yang terjadi akan semakin tinggi juga. 
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4.2.2 Analisis Data Pengujian Tegangan Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 
 
Gambar 4.6 Grafik Pengujian Tegangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.6 sampai 4.10 mengenai 
pengujian tegangan kabel NYM 3 x 2,5 mm2 yang peneliti buat kembali dalam 
bentuk grafik pada gambar 4.6, berupa data hasil pengujian arus bocor terhadap 
tegangan injeksi.  
Dari kelima sampel kabel NYM yang diberikan uji tegangan, semua inti 
konduktor sampel kabel tersebut tidak mengalami tembus terhadap tegangan 
injeksi standar berdasarkan SNI 04-6629.4 dan SPLN 42-2 yaitu 2 kV. Kebocoran 
arus yang dialami pada tiap inti konduktor sampel kabel ketika dikenakan 
tegangan injeksi 2 kV tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pada inti 
konduktor sampel F terjadi kebocoran arus sebesar 0,4 mA, 0,6 mA, dan 0,4 mA, 
sampel G memilki arus bocor 0,7 mA, 0,5 mA dan 0,5 mA, sampel H dengan 0,4 
mA, 0,6 mA dan 0,5 mA, sampel I dengan 0,3 mA, 0,5 mA, dan 0,2 mA, lalu 
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sampel J dengan 0,4 mA, 0,6 mA, dan 0,3 mA. Karena sampel kabel masih belum 
mengalami tegangan tembus, kelima sampel tersebut masih dapat dikenakan 
tegangan injeksi yang lebih tinggi.  
Begitu juga ketika diberikan tegangan injeksi 5 kV dan 10 kV masih 
belum terjadi tegangan tembus pada inti konduktor sampel kabel. Kebocoran arus 
yang dimiliki pada tiap inti konduktor sampel kabel juga tetap tidak memiliki 
perbedaan yang signifikan pada saat dikenakan tiap tegangan injeksi, namun tetap 
terdapat kenaikan arus bocor yang cenderung konstan pada saat tegangan injeksi 
yang diberikan semakin tinggi. 
Lalu pada saat inti konduktor kelima sampel kabel tersebut akan 
dikenakan tegangan injeksi sebesar 15 kV terjadi tegangan tembus pada semua 
inti konduktor sampel kabel tersebut. Besar tegangan injeksi ketika terjadi 
tegangan tembus pada tiap sampel kabel bervariasi pada masing-masing 
konduktornya, untuk sampel F mengalami tembus listrik pada saat diberikan 
tegangan sebesar 13 kV, 13,2 kV dan 13,4 kV, sampel G pada 12,7 kV, 12,5 kV 
dan 12,4 kV, sampel H pada 12,9 kV, 12,8 kV dan 12,7 kV, sampel I pada 14,7 
kV, 14,6 kV, dan 14,8 kV, terakhir sampel J pada 12,9 kV, 13,5 kV dan 13,4 kV. 
Terjadinya tegangan tembus pada tiap inti konduktor sampel kabel juga dapat 
terlihat dari kebocoran arus yang nilainya naik dengan cukup tinggi jika 
dibandingkan dengan kebocoran arus pada pengujian tegangan sebelumnya. Pada 
inti konduktor sampel F terjadi kebocoran arus sebesar 26 mA, 28 mA dan 29 
mA, sampel G sebesar 22 mA, 20 mA, dan 19 mA,sampel H sebesar 25 mA, 24 
mA, dan 23 mA, sampel I sebesar 43 mA, 41 mA dan 44 mA, lalu sampel J 
sebesar 25 mA, 36 mA dan 32 mA. Sehingga berdasarkan hasil pengujian sampel 
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kabel NYM 3 x 2,5 mm2 dapat terlihat bahwa semakin besar tegangan injeksi 
yang menyebabkan terjadinya tegangan tembus pada tiap inti konduktor sampel 
kabel NYM 3 x 2,5 mm2 maka kebocoran arus yang terjadi akan semakin tinggi 
juga. 
4.2.3 Analisis Data Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.1 sampai 4.5 mengenai 
pengujian tahanan isolasi kabel NYA 1 x 2,5 mm2, maka peneliti akan 
mengkonversi terlebih dahulu semua data pengujian resistans isolasi menjadi 
resistans isolasi pada suhu 20°C karena pada saat pengujian suhu di dalam airnya 
mencapai 25°C. Selain itu juga agar dapat dibandingkan dengan standar minimal 
tahanan isolasi kabel NYA 1 x 2,5 mm2 pada SNI 04-6629.3 dan SPLN 42-1. 
Cara mengkonversi data tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
𝑅20 =
𝐿
103
 𝑅𝑡 × 𝑓𝐾 (4.1) 
Dimana : 
R20 = Resistans isolasi pada suhu 20°C per satuan panjang (Mohm.km) 
fK = Faktor koreksi pengukuran ke suhu 20°C 
L = panjang contoh uji (m) 
Rt = Resistans isolasi pada t°C (Mohm) 
Variabel yang peneliti cari adalah R20 yaitu resistans isolasi pada suhu 
20°C per satuan panjang. Lalu faktor koreksi yang peneliti gunakan yaitu 1,74 
berdasarkan SPLN 39-1 yang dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 98 dan 
lampiran 2 halaman 105 dikarenakan suhu selama pengujian mencapai 25°C. 
Panjang sampel kabel yang diuji yaitu 10 m. Terakhir peneliti mengalikannya 
dengan resistans isolasi hasil dari pengujian. Berikut adalah tabel perhitungan 
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dalam mengkonversi tiap data resistans isolasi sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
pada tabel 4.1 sampai 4.5 ke resistans isolasi pada suhu 20°C per satuan panjang. 
Tabel 4.11 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel A 
Tegangan 
Injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
2,5 21700 
10
103
 21700 × 1,74 377,58 
5 21700 
10
103
 21700 × 1,74 377,58 
10 21600 
10
103
 21600 × 1,74 375,84 
15 21500 
10
103
 21500 × 1,74 374,1 
20 21400 
10
103
 21400 × 1,74 372,36 
22,1 2,03 
10
103
 2,03 × 1,74 0,035 
 
Tabel 4.12 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel B 
Tegangan 
Injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
2,5 39900 
10
103
 39900 × 1,74 694,26 
5 39900 
10
103
 39900 × 1,74 694,26 
10 39800 
10
103
 39800 × 1,74 692,52 
15 39800 
10
103
 39800 × 1,74 692,52 
20 39800 
10
103
 39800 × 1,74 692,52 
23,1 2,72 
10
103
 2,72 × 1,74 0,047 
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Tabel 4.13 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel C 
Tegangan 
Injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
2,5 5480 
10
103
5480 × 1,74 95,35 
5 5430 
10
103
5430 × 1,74 94,48 
10 5420 
10
103
5420 × 1,74 94,3 
15 5420 
10
103
5420 × 1,74 94,3 
20 5410 
10
103
5410 × 1,74 94,31 
21,2 0,88 
10
103
0.88 × 1,74 0,015 
 
Tabel 4.14 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel D 
Tegangan 
Injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
2,5 33700 
10
103
33700 × 1,74 586,38 
5 33700 
10
103
33700 × 1,74 586,38 
10 33600 
10
103
33600 × 1,74 584,64 
15 33600 
10
103
33600 × 1,74 584,64 
20 33600 
10
103
33600 × 1,74 584,64 
22,7 2,51 
10
103
2,51 × 1,74 0,043 
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Tabel 4.15 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel E 
Tegangan 
Injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
2,5 24300 
10
103
24300 × 1,74 422,82 
5 24300 
10
103
24300 × 1,74 422,82 
10 24300 
10
103
24300 × 1,74 422,82 
15 24200 
10
103
24200 × 1,74 421,08 
20 24100 
10
103
24100 × 1,74 419,34 
22,3 2,16 
10
103
2,16 × 1,74 0,037 
 
Setelah setiap data resistans isolasi pada tabel 4.1 sampai 4.5 peneliti 
konversi ke resistans isolasi suhu 20°C per satuan panjang pada tabel 4.11 sampai 
4.15, penelitimembuat kembali dalam bentuk grafik pada gambar 4.7, berupa data 
R20 terhadap tegangan injeksi. 
Dari kelima sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 yang diberikan uji tegangan 
terlebih dahulu, semua sampel kabel tersebut tidak mengalami tembus terhadap 
tegangan injeksi standar berdasarkan SNI 04-6629.2 dan SPLN 42-1 yaitu 2,5 kV. 
Lalu setelah pengujian tegangan tersebut baru diuji tahanan isolasinya. Besar 
tahanan isolasi tiap sampel kabel setelah dikenakan tegangan injeksi 2.5 kV 
berbeda-beda namun semuanya masih berada di atas standar tahanan isolasi 
berdasarkan SNI 04-6629.2 dan SPLN 42-1 yaitu 50 Mohm.km. Pada sampel A 
memiliki tahanan isolasinya sebesar 377,58 Mohm.km, sampel B dengan 694,26 
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Mohm.km, lalu sampel C dengan 95,35 Mohm.km, sampel D dengan 586,38 
Mohm.km dan sampel E dengan 422,82 Mohm.km. Oleh karena sampel kabel 
yang belum mengalami tegangan tembus, kelima sampel tersebut masih dapat 
dikenakan tegangan injeksi yang lebih tinggi.  
 
Gambar 4.7 Grafik Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
Begitu juga ketika diberikan tegangan injeksi 5 kV, 10 kV, 15 kV, dan 20 
kV masih belum terjadi tegangan tembus pada sampel kabel. Besar tahanan isolasi 
yang dimiliki pada tiap sampel kabel juga tidak terdapat perubahan yang 
signifikan pada saat dikenakan tiap tegangan injeksi, namun tetap terdapat 
penurunan besar tahanan isolasi yang cenderung konstan pada saat tegangan 
injeksi yang diberikan semakin tinggi. 
Pada saat kelima sampel kabel tersebut akan dikenakan tegangan injeksi 
sebesar 25 kV terjadi tegangan tembus pada semua sampel kabel tersebut. Besar 
tegangan injeksi ketika terjadi tegangan tembus pada tiap sampel kabel bervariasi, 
untuk sampel A mengalami tembus listrik pada saat diberikan tegangan sebesar 
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22,1 kV, sampel B pada 23,1 kV, sampel C pada 21,2 kV, sampel D pada 22,7 kV 
dan sampel E pada 22,3 kV. Terjadinya tegangan tembus pada tiap sampel kabel 
juga dapat terlihat dari besar tahanan isolasi yang nilainya turun dengan cukup 
signifikan jika dibandingkan dengan penurunan besar tahanan isolasi pada 
pengujian tegangan sebelumnya. Pada sampel A besar tahanan isolasinya menjadi 
0,035 Mohm.km, sampel B menjadi 0,047 Mohm.km, sampel C menjadi 0,015 
Mohm.km, sampel D menjadi 0,043 Mohm.km, dan sampel E menjadi 0,037 
Mohm.km. Hal ini membuat tahanan isolasi semua sampel kabel NYA 1 x 2,5 
mm2 berada dibawah standar ketika mengalami tegangan tembus. Sehingga 
berdasarkan hasil pengujian sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dapat terlihat bahwa 
pengujian tegangan yang menyebabkan tembus listrik membuat tahanan isolasi 
dari sampel kabel tersebut akan turun drastis, namun semakin besar tahanan 
isolasi yang dimiliki sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 maka semakin besar 
tegangan injeksi yang dibutuhkan untuk terjadinya tegangan tembus pada sampel 
kabel tersebut. 
4.2.4 Analisis Data Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.6 sampai 4.10 mengenai 
pengujian tahanan isolasi kabel NYM 3 x 2,5 mm2, maka peneliti akan 
mengkonversi terlebih dahulu semua data pengujian resistans isolasi menjadi 
resistans isolasi pada suhu 20°C karena pada saat pengujian suhu di dalam airnya 
mencapai 25°C. Selain itu juga agar dapat dibandingkan dengan standar minimal 
tahanan isolasi kabel NYM 3 x 2,5 mm2 pada SNI 04-6629.4 dan SPLN 42-2. 
Cara mengkonversi data tersebut dengan menggunakan rumus 4.1. 
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Variabel yang peneliti cari adalah R20 yaitu resistans isolasi pada suhu 
20°C per satuan panjang. Lalu faktor koreksi yang peneliti gunakan yaitu 1,74 
pada suhu 25°C berdasarkan SPLN 39-1. Panjang sampel kabel yang diuji yaitu 
10 m. Terakhir peneliti mengalikannya dengan resistans isolasi hasil dari 
pengujian. Berikut tabel perhitungan dalam mengkonversi tiap data resistans 
isolasi sampel kabel NYM 3 x 2,5 mm2pada tabel 4.6 sampai 4.10 ke resistans 
isolasi pada suhu 20°C per satuan panjang. 
Tabel 4.16 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel F 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
Inti 
Kuning 
2 24700 
10
103
24700 × 1,74 429,78 
5 24600 
10
103
24600 × 1,74 428,04 
10 24300 
10
103
24300 × 1,74 422,82 
13 2,11 
10
103
2,11 × 1,74 0,036 
Inti 
Coklat 
2 25200 
10
103
25200 × 1,74 438,48 
5 25100 
10
103
25100 × 1,74 436,74 
10 24800 
10
103
24800 × 1,74 431,52 
13,2 2,23 
10
103
2,23 × 1,74 0,038 
Inti Biru 
2 25600 
10
103
25600 × 1,74 445,44 
5 25600 
10
103
25600 × 1,74 445,44 
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Tabel 4.16 (Lanjutan) 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
Inti Biru 
10 25300 
10
103
25300 × 1,74 440,22 
13,4 2,27 
10
103
2,27 × 1,74 0,039 
Tabel 4.17 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel G 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
Inti 
Kuning 
2 12200 
10
103
12200 × 1,74 212,28 
5 12000 
10
103
12200 × 1,74 208,8 
10 11700 
10
103
11700 × 1,74 203,58 
12,7 1.35 
10
103
1.35 × 1,74 0,023 
Inti 
Coklat 
2 10900 
10
103
10900 × 1,74 189,66 
5 10700 
10
103
10700 × 1,74 186,18 
10 10400 
10
103
10400 × 1,74 180,96 
12,5 1.21 
10
103
1,21 × 1,74 0,021 
Inti Biru 
2 10600 
10
103
10600 × 1,74 184,44 
5 10500 
10
103
10500 × 1,74 182,7 
10 10100 
10
103
10100 × 1,74 175,74 
12,4 1.2 
10
103
1,2 × 1,74 0,02 
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Tabel 4.18 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel H 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
Inti 
Kuning 
2 16000 
10
103
16000 × 1,74 278,4 
5 15900 
10
103
15900 × 1,74 276,66 
10 15800 
10
103
15800 × 1,74 274,92 
12,9 1.72 
10
103
1.72 × 1,74 0,029 
Inti 
Coklat 
2 14100 
10
103
14100 × 1,74 245,34 
5 14000 
10
103
14000 × 1,74 243,6 
10 13800 
10
103
13800 × 1,74 240,12 
12,8 1.61 
10
103
1.61 × 1,74 0,028 
Inti Biru 
2 13400 
10
103
13400 × 1,74 233,16 
5 13300 
10
103
13300 × 1,74 231,42 
10 13000 
10
103
13000 × 1,74 226,2 
12,7 1.56 
10
103
1.56 × 1,74 0,027 
 
 
 
 
80 
 
Tabel 4.19 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel I 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
Inti 
Kuning 
2 77700 
10
103
77700 × 1,74 1351,98 
5 77700 
10
103
77700 × 1,74 1351,98 
10 77500 
10
103
77500 × 1,74 1348,5 
14,7 2.63 
10
103
2.63 × 1,74 0,045 
Inti 
Coklat 
2 77500 
10
103
77500 × 1,74 1348,5 
5 77500 
10
103
77500 × 1,74 1348,5 
10 77400 
10
103
77400 × 1,74 1346,76 
14,6 2.61 
10
103
2,61 × 1,74 0,045 
Inti Biru 
2 77900 
10
103
77900 × 1,74 1355,46 
5 77900 
10
103
77900 × 1,74 1355,46 
10 77800 
10
103
77800 × 1,74 1353,72 
14,8 2.7 
10
103
2,7 × 1,74 0,046 
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Tabel 4.20 Perhitungan Resistans Isolasi Sampel J 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Resistans 
Isolasi (Rt) Perhitungan 
Resistans Isolasi per 
Satuan Panjang (R20) 
(kV) (Mohm) Standar : 50 Mohm.km 
Inti 
Kuning 
2 15400 
10
103
15400 × 1,74 267,96 
5 15200 
10
103
15200 × 1,74 264,48 
10 15100 
10
103
15100 × 1,74 262,74 
12,9 1.67 
10
103
1.67 × 1,74 0,029 
Inti 
Coklat 
2 38800 
10
103
38800 × 1,74 675,12 
5 38700 
10
103
38700 × 1,74 673,38 
10 38600 
10
103
38600 × 1,74 671,64 
13,5 2.39 
10
103
2.39 × 1,74 0,041 
Inti Biru 
2 29400 
10
103
29400 × 1,74 511,56 
5 29400 
10
103
29400 × 1,74 511,56 
10 29200 
10
103
29200 × 1,74 508,08 
13,4 2.32 
10
103
2.32 × 1,74 0,04 
 
Setelah setiap data resistans isolasi pada tabel 4.6 sampai 4.10 peneliti 
konversi ke resistans isolasi suhu 20°C per satuan panjang pada tabel 4.16 sampai 
4.20, peneliti membuat kembali dalam bentuk grafik pada gambar 4.7, berupa data 
R20 terhadap tegangan injeksi.  
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Gambar 4.8 Grafik Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
Dari tiap inti konduktor kelima sampel kabel NYM 3 x 2,5 mm2 yang 
diberikan uji tegangan terlebih dahulu, semua inti konduktor sampel kabel 
tersebut tidak mengalami tembus terhadap tegangan injeksi standar berdasarkan 
SNI 04-6629.4 dan SPLN 42-2 yaitu 2 kV. Lalu setelah pengujian tegangan 
tersebut baru diuji tahanan isolasinya. Besar tahanan isolasi tiap inti konduktor 
sampel kabel setelah dikenakan tegangan injeksi 2 kV berbeda-beda namun 
semuanya masih berada di atas standar tahanan isolasi berdasarkan SNI 04-6629.4 
dan SPLN 42-2 yaitu 50 Mohm.km. Pada tiap inti konduktor sampel F masing-
masing memiliki tahanan isolasinya sebesar 429,78 Mohm.km, 438,48 Mohm.km, 
dan 445,44 Mohm.km, sampel G dengan 212,28 Mohm.km, 189,66 Mohm.km, 
dan 184,44 Mohm.km, lalu sampel H dengan 278,4 Mohm.km, 245,34 Mohm.km, 
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dan 233,16 Mohm.km, sampel I dengan 1351,98 Mohm.km, 1348,5 Mohm.km, 
dan 1355,46 Mohm.km lalu sampel J dengan 267,96 Mohm.km, 675,12 
Mohm.km, dan 511,56 Mohm.km. Oleh karena inti konduktor sampel kabel yang 
belum mengalami tegangan tembus, kelima sampel tersebut masih dapat 
dikenakan tegangan injeksi yang lebih tinggi.  
Begitu juga ketika diberikan tegangan injeksi 5 kV dan 10 kV masih 
belum terjadi tegangan tembus pada inti konduktor sampel kabel. Besar tahanan 
isolasi yang dimiliki pada tiap inti konduktor sampel kabel juga tidak terdapat 
perubahan yang signifikan pada saat dikenakan tiap tegangan injeksi, namun tetap 
terdapat penurunan besar tahanan isolasi yang cenderung konstan pada saat 
tegangan injeksi yang diberikan semakin tinggi. 
Lalu pada saat tiap inti konduktor kelima sampel kabel tersebut akan 
dikenakan tegangan injeksi sebesar 15 kV terjadi tegangan tembus pada semua 
inti konduktor sampel kabel tersebut. Besar tegangan injeksi ketika terjadi 
tegangan tembus pada tiap inti konduktor sampel kabel bervariasi, untuk inti 
konduktor sampel F mengalami tembus listrik pada saat diberikan tegangan 
sebesar 13 kV, 13,2 kV dan 13,4 kV, sampel G pada 12,7 kV, 12,5 kV dan 12,4 
kV, sampel H pada 12,9 kV, 12,8 kV dan 12,7 kV, sampel I pada 14,7 kV, 14,6 
kV, dan 14,8 kV, terakhir sampel J pada 12,9 kV, 13,5 kV dan 13,4 kV. 
Terjadinya tegangan tembus pada tiap inti konduktor sampel kabel juga dapat 
terlihat dari besar tahanan isolasi yang nilainya turun dengan cukup signifikan jika 
dibandingkan dengan penurunan besar tahanan isolasi pada pengujian tegangan 
sebelumnya. Pada tiap inti konduktor sampel F besar tahanan isolasinya menjadi 
0,036 Mohm.km, 0,038 Mohm.km, dan 0,039 Mohm.km, sampel G menjadi 
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0,023 Mohm.km, 0,021 Mohm.km, dan 0,02 Mohm.km, sampel H menjadi 0,029 
Mohm.km, 0,028 Mohm.km, dan 0,027 Mohm.km, sampel I menjadi 0,045 
Mohm.km, 0,045 Mohm.km, dan 0,046 Mohm.km, lalu sampel J menjadi 0,029 
Mohm.km, 0,041 Mohm.km, dan 0,040 Mohm.km. Hal ini membuat tahanan 
isolasi pada inti konduktor semua sampel kabel NYM 3 x 2,5 mm2 berada 
dibawah standar ketika mengalami tegangan tembus. Sehingga berdasarkan hasil 
pengujian pada tiap inti konduktor sampel kabel NYM 3 x 2,5 mm2dapat terlihat 
bahwa pengujian tegangan yang menyebabkan tembus listrik membuat tahanan 
isolasi dari inti konduktor sampel kabel tersebut akan turun drastis, namun 
semakin besar tahanan isolasi yang dimiliki inti konduktor sampel kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 maka semakin besar tegangan injeksi yang dibutuhkan untuk terjadinya 
tegangan tembus pada inti konduktor sampel kabel tersebut. 
 
4.2.5 Analisis Data Pengujian Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dan NYM 3 x 2.5 mm2 
terhadap Penggunaannya 
Menurut PUIL 2011, kabel NYA 1 x 2,5 mm2 hanya bisa digunakan pada 
ruang kering dalam konduit yang dipasang di atas atau di dalam plesteran (pada 
kamar mandi di rumah dan di hotel, hanya konduit plastik), pasangan terbuka 
pada insulator di atas plesteran di luar jangkauan tangan, dalam alat listrik dan 
lemari hubung bagi. Sedangkan untuk kabel NYM 3 x 2,5 mm2 bisa digunakan 
pada ruang kering, ruang lembab, basah dan yang sejenis, di alam terbuka, dalam 
tempat kerja dan gudang dengan bahaya kebakaran dan bahaya ledakan, dengan 
syarat penggunaannya di atas, di dalam atau di bawah plesteran dengan 
memperhatikan pengaruh kimia dan termis begitu juga di atas kayu. Selain 
85 
 
dikarenakan jumlah inti konduktor dan ketersediaan selubung luar pada kabel, 
perbedaan penggunaan dari kedua tipe kabel tersebut berkaitan dengan data hasil 
pengujian tiap sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dan NYM 3 x 2,5 mm2. Terdapat 
perbedaan data yang didapatkan antara dua tipe kabel tegangan rendah ini.Hal ini 
tentunya disebabkan oleh perbedaan standar yang digunakan oleh kedua tipe kabel 
tersebut. Namun keberagaman merk pada tiap sampel kabel terbantu dengan 
adanya penandaan kabel berupa standar yang mereka gunakan, maka dapat 
diartikan bahwa produsen tiap sampel kabel tersebut menggunakan standar SNI 
atau SPLN yang berlaku di Indonesia. 
Pada kabel NYA berdasarkan SNI 04-6629.3 dan SPLN 42-1 harus tahan 
terhadap tegangan uji arus bolak balik sebesar 2,5 kV. Sedangkan kabel NYM 
berdasarkan SNI 04-6629.4 dan SPLN 42-2 harus tahan terhadap tegangan uji 
arus bolak balik sebesar 2 kV. Berdasarkan standar tersebut maka dapat terlihat 
bahwa kabel NYA memiliki kuat tegangan tembus yang lebih baik dibandingkan 
dengan kabel NYM. Hal tersebut juga terbukti dari data hasil pengujian tabel 4.1 
sampai dengan tabel 4.10 dimana sampel kabel NYA mengalami tembus listrik 
ketika diberi tegangan injeksi diatas 20 kV, sedangkan sampel kabel NYM sudah 
mengalami tembus listrik  ketika diberi tegangan injeksi dibawah 15 kV. Namun 
ketika setiap sampel kabel diberikan tegangan uji, kebocoran arus yang terjadi 
lebih tinggi pada sampel kabel NYA dibandingkan sampel kabel NYM, baik itu 
dari tegangan injeksi standar hingga akhirnya mengalami tembus listrik. Untuk 
besar tahanan isolasi tiap sampel kabel yang diuji baik itu NYA ataupun NYM 
ketika diberi tegangan injeksi sama-sama cukup beragam namun tetap di atas dari 
standar yang digunakan yaitu minimal tahanan isolasi pada suhu 20°C tiap satuan 
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panjang adalah 50 Mohm.km, berikut dengan penurunan nilai tahanan isolasi tiap 
sampel kabel hingga mengalami tembus listrik. Pada saat mengalami tembus 
listrik tahanan isolasi dari tiap sampel kabel akan mengalami penurunan drastis 
hingga tidak sesuai lagi dengan standar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 
tegangan injeksi yang diberikan berbanding lurus dengan kebocoran arus, namun 
berbanding terbalik dengan tahanan isolasi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pengujian tegangan tembus pada kabel tegangan rendah dengan 
tipe NYA 1 x 2,5 mm2 dan NYM 3 x 2,5 mm2 yang dilakukan di Puslitbang PLN 
maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian tegangan tembus menurut standar SNI 04-6629.3 
dan SPLN 42-1 pada sampel kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dan standar SNI 04-
6629.4 dan SPLN 42-2 pada sampel kabel NYM 3 x 2,5 mm2 hingga 
mengalami tembus listrik, maka besar tegangan tembus kabel tegangan rendah 
pada NYA 1 x 2,5 mm2 adalah diatas 20 kV, sedangkan pada NYM 3 x 2,5 
mm2 adalah diatas 12 kV. 
2. Dampak yang mempengaruhi tegangan tembus berdasarkan hasil dari 
rangkaian pengujian tegangan tembus berupa uji tegangan dan tahanan isolasi 
pada kabel NYA 1 x 2,5 mm2 dan NYM 3 x 2,5 mm2 yaitu semakin tinggi 
tegangan injeksi yang diberikan pada kabel tegangan rendah akan berdampak 
pada kebocoran arus yang semakin tinggi dan membuat nilai tahanan isolasi 
turun secara signifikan ketika mengalami tegangan tembus. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran 
sebagai berikut : 
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1. Bagi masyarakat umum sebagai konsumen atau pengguna kabel listrik, 
disarankan agar menggunakan tipe kabel sesuai dengan batas daerah 
penggunaannya pada PUIL 2011 agar tidak terjadi hubungan pendek pada saat 
pemakaian. 
2. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan pengujian kabel, dapat 
melakukan analisis pengujian kabel lainnya, contohnya uji tarik dan 
pemuluran pada kabel tegangan rendah. 
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LAMPIRAN 1. STANDAR KABEL NYA  1 x 2,5 mm2 
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LAMPIRAN 2. STANDAR KABEL NYM 3 x 2,5 mm2 
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LAMPIRAN 3. JOBSHEET PENGUJIAN 
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I. Tujuan 
1. Mahasiswa dapat mengetahui tentang apa itu tegangan tembus. 
2. Mahasiswa dapat melakukan pengujian tegangan serta tahanan isolasi pada 
kabel NYA dan NYM sesuai standar yang berlaku. 
3. Mahasiswa mampu menguji tegangan tertinggi yang dapat ditahan oleh kabel 
dalam waktu tertentu sambil membandingkan parameter tahanan isolasi dan 
arus bocornya. 
4. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan kualitas dan karakteristik material 
isolasi tiap sampel kabel ketika diberi tegangan melebihi tegangan normal. 
 
II. Dasar Teori 
1. Standar Uji Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
Berdasarkan SNI 04-6629.3-2006 pada butir ke-2 mengenai kabel nirselubung inti 
tunggal dengan konduktor kaku untuk pemakaian umum, terdapat spesifikasi data 
umum dari kabel NYA 1 x 2,5 mm2, yaitu : 
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Tabel 2.1. Data umum SNI untuk jenis 60227 IEC 01 1 x 2,5 mm2 
1 2 3 4 5 6 
Luas 
penampang 
nominal 
konduktor 
Kelas 
konduktor 
IEC 60228 
Tebal 
Insulasi 
Nilai yang 
ditentukan 
Diameter total rata-rata Resistans 
Insulasi 
minimum 
pada 20°C 
Batas 
bawah 
Batas atas 
mm2 Mm mm mm MOhm.km 
2,5 1 0,8 3,2 3,9 50 
 
Berdasarkan SPLN 42-1, terdapat spesifikasi kabel NYA 1 x 2,5 mm2, yaitu : 
Tabel 2.2. Spesifikasi Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 menurut SPLN 42-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Luas pe- 
nampang 
nominal 
Penghantar Isolasi 
Resistans 
isolasi 
pada 20°C 
Kuat Hantar Arus maksimum pada 
suhu keliling maks. 
Kons- 
Truksi 
Jumlah 
kawat 
min. 
Diameter 
nominal 
Tebal 
nominal 
S1 
Diameter 
maks. 
d1 
30° 40°C 
dalam 
pipa 
di 
udara 
dalam 
pipa 
di 
udara 
mm2  buah mm mm mm MOhm.km A A A A 
2,5 Re 1 1,78 0,8 3,9 50 19 32 17 28 
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2. Standar Uji Kabel NYM 
Berdasarkan SNI 04-6629.4-2006, terdapat spesifikasi data umum dari kabel 
NYM 3 x 2,5 mm2, yaitu : 
Tabel 2.3. Data umum SNI untuk jenis 60227 IEC 10 3 x 2.5 mm2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah 
inti, luas 
penampang 
penghantar, 
dan 
Konstruksi 
penghantar 
Kelas 
kon-
duktor 
IEC 
60288 
Tebal 
Diameter luar (d) 
Resistans 
insulasi 
minimum 
pada 20°C 
 
Insulasi 
 Nilai 
yang 
ditentu-
kan 
Penutup 
bagian 
dalam 
Nilai 
pende-
katan 
Selubung 
Nilai 
yang 
ditentu-
kan 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
mm2 mm Mm mm mm mm MΩkm 
3 x 2,5 re 1 0,8 0,4 1,2 10,0 12,0 50 
 
Berdasarkan SPLN 42-2, terdapat spesifikasi kabel NYM 3 x 2.5 mm2 , yaitu : 
Tabel 2.4. Spesifikasi Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 menurut SPLN 42-2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Jumlah 
inti, luas 
penampang 
penghantar, 
dan 
Konstruksi 
penghantar 
Penghantar Tebal Diameter luar 
(d) 
Resistans 
isolasi setiap 
inti terhadap 
inti/gabungan 
int yang lain 
pada suhu 
20°C 
Minimum 
Resistans 
isolasi 
pada suhu 
Kuat Hantar 
Arus 
maksimum 
pada suhu 
Jumlah 
kawat 
Diameter 
kawat 
Diameter 
nominal 
Tebal 
nominal 
S1 
Diameter 
maks. 
d1 
30°C 40°C 
Min Maks 
70°C 
Min 
mm2 buah mm mm mm Mm mm mm MOhm.km MOhm.km A A 
3 x 2,5 re 1 1,78 0,8 0,4 1,2 10,0 12,0 50 0,0010 25 22 
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III. Gambar Rangkaian 
 
Gambar 3.1. Rangkaian Pengujian Tegangan Tembus Kabel NYA dan NYM 
 
Gambar 3.1. Rangkaian Pengujian Tahanan Isolasi Kabel NYA dan NYM 
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IV. Alat dan Bahan 
1. Hipotronics AC High Voltage Test Sets tipe 715-2, tegangan keluaran 0 - 
3,75/7,5/15 kV, arus keluaran 0 – 150 mA. 
 
Gambar 4.1. Hipotronics AC High Voltage Sets tipe 715-2 
 
2. Sakova High Voltage Breakdown Tester, tegangan keluaran 3 kV – 100 kV 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 4.2 Sakova High Voltage Breakdown Tester 
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3. Megger S1-1054/2, tegangan output maksimal 10 kV. 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 4.3 Megger S1-1054/2 
4. Termometer digital 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 4.4 Termometer digital 
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5. Plat besi sepanjang 3 meter 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 4.5 Plat besi 
6. Bak air 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 4.6 Bak air 
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7. Sampel uji kabel NYA 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 4.7 Sampel kabel uji NYA 
8. Sampel kabel uji NYM 
 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
Gambar 4.8 Sampel kabel uji NYM 
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Tabel 4.1. Spesifikasi sampel 
No Nomenklatur 
Tegangan 
nominal 
(antara 
penghantar) 
Jumlah 
inti 
Luas 
penampang 
nominal inti 
(mm2) 
Keterangan 
1 
NYA 450/750 1 2,5 
Sampel A 
2 Sampel B 
3 Sampel C 
4 Sampel D 
5 Sampel E 
6 
NYM 300/500 3 2,5 
Sampel F 
7 Sampel G 
8 Sampel H 
9 Sampel I 
10 Sampel J 
 
V. Keselamatan Kerja 
1. Memastikan alat uji tegangan dan tahanan isolasi sesuai manual alat dan 
menyesuaikan dengan tegangan uji dari kabel yang sedang diuji menurut 
persyaratan standar kabel yang bersangkutan 
2. Memeriksa rangkaian terlebih dahulu kepada Pengawas laboratorium sebelum 
diberi sumber tegangan. 
 
VI. Langkah Kerja 
Pengujian Tahanan Isolasi 
1. Mengupas selubung dan lapisan pembungkus inti kabel pada kedua ujungnya 
sepanjang kira-kira 100 mm dan renggangkan inti-intinya. 
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2. Mengupas isolasi kabel sepanjang kira-kira 20 mm pada salah satu ujungnya. 
3. Merendam sampel uji dalam air pada suhu (20 ± 5) °C selama minimum 2 
jam, dan kedua ujungnya menonjol dari permukaan air 25 cm. 
4. Setelah lama perendaman dicapai, memasang palaritas negatif alat ukur 
resistan megger pada plat besi atau grounding, lalu pada palaritas positif alat 
ukur dipasangkan pada salah satu inti kabel. 
5. Mengoperasikan alat ukur resistans pada tegangan 500 V selama 1 menit. 
6. Ketika sudah mencapai 1 menit, melepas palaritas positif pada inti kabel, lalu 
menghubungkan inti kabel yang baru diuji dengan palaritas negatif yang 
masih terhubung dengan plat besi atau grounding. 
7. Mencatat hasil pengujian tahanan isolasi pada alat ukur resistans. 
8. Melakukan langkah 4 sampai 7 untuk inti lainnya. 
Pengujian Tegangan Tembus 
1. Mengupas selubung dan lapisan pembungkus inti kabel pada kedua ujungnya 
sepanjang kira-kira 100 mm dan renggangkan inti-intinya. 
2. Mengupas isolasi kabel sepanjang kira-kira 20 mm pada salah satu ujungnya. 
3. Memasangkan penjepit dari alat uji tegangan ke plat besi atau grounding. 
4. Menentukan salah satu inti kabel yang akan diuji tegangan, lalu memasangkan 
penjepit sumber tegangan dari alat uji tegangan AC pada inti kabel tersebut. 
5. Menutup pintu ruang uji tegangan. 
6. Mengoperasikan alat uji tegangan dan menyesuaikan dengan tegangan uji dari 
kabel yang sedang diuji menurut persyaratan standar kabel yang bersangkutan. 
7. Ketika sudah mencapai 5 menit, melepas penjepit sumber tegangan pada inti 
kabel, lalu menghubungkan inti kabel yang baru diuji dengan penjepit lain dari 
alat uji tegangan yang masih terhubung dengan plat besi atau grounding. 
8. Lakukan tahapan 3 sampai 7 terhadap inti kabel lainnya. 
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VII. Tabel 
Tabel 7.1 Data Pengujian Kabel Sampel A 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 7.2 Data Pengujian Kabel Sampel B 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 7.3 Data Pengujian Kabel Sampel C 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
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20     
25     
 
Tabel 7.4 Data Pengujian Kabel Sampel D 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 7.5 Data Pengujian Kabel Sampel E 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
2,5     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 7.6 Data Pengujian Kabel Sampel F 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
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10     
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 7.7 Data Pengujian Kabel Sampel G 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
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20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 7.8 Data Pengujian Kabel Sampel H 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
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Tabel 7.9 Data Pengujian Kabel Sampel I 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
 
Tabel 7.10 Data Pengujian Kabel Sampel J 
Inti kabel 
yang diuji 
Tegangan 
injeksi 
Arus 
bocor 
Resistans 
Isolasi (Rt) 
Dalam air 
Status Suhu (t) 
(kV) (mA) (Mohm) (°C) 
Inti Kuning 
2     
5     
10     
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15     
20     
25     
Inti Coklat 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
Inti Biru 
2     
5     
10     
15     
20     
25     
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LAMPIRAN 4. DATA SHEET HIPOTRONICS 715-2 
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LAMPIRAN 5. DATA SHEET SAKOVA HIGH 
VOLTAGE BREAKDOWN TESTER 
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LAMPIRAN 6. DATA SHEET MEGGER S1-1054/2 
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LAMPIRAN 7. LABSHEET PENGUJIAN 
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LAMPIRAN 8. DOKUMENTASI PENGUJIAN 
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Pengupasan Isolasi Sampel Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
 
Pengupasan Isolasi Sampel Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
 
Proses Pengujian Tegangan Tembus 
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Proses Pengujian Tahanan Isolasi 
 
Keadaan Tembus Uji Tegangan Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
 
Keadaan Tembus Uji Tegangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
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Keadaan Tembus Kabel NYA 1 x 2,5 mm2 
 
Keadaan Tembus Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 
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LAMPIRAN 9. SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 10. IDENTIFIKASI SAMPEL 
PENELITIAN 
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Nama 
Sampel 
Dokumentasi Sampel Identifikasi Sampel 
Sampel A 
 
Merk Kabel : Supreme 
Tipe Kabel : NYA 1 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 450/750 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SPLN 42 
Sampel B 
 
Merk Kabel : Sutrado 
Tipe Kabel : NYA 1 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 450/750 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SPLN 42 
Sampel C 
 
Merk Kabel : Voksel 
Tipe Kabel : NYA 1 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 450/750 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SPLN 42 
Sampel D 
 
Merk Kabel : Eterna 
Tipe Kabel : NYA 1 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 450/750 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SPLN 42 
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Nama 
Sampel 
Dokumentasi Sampel Identifikasi Sampel 
Sampel E 
 
Merk Kabel : Jembo 
Tipe Kabel : NYA 1 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 450/750 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SPLN 42 
Sampel F 
 
Merk Kabel : Supreme 
Tipe Kabel : NYM 3 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 300/500 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SNI 04-6629.4 
Sampel G 
 
Merk Kabel : Kabelmetal 
Tipe Kabel : NYM 3 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 300/500 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SNI 04-6629.4 
Sampel H 
 
Merk Kabel : Eterna 
Tipe Kabel : NYM 3 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 300/500 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SNI 04-6629.4 
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Nama 
Sampel 
Dokumentasi Sampel Identifikasi Sampel 
Sampel I 
 
Merk Kabel : Voksel 
Tipe Kabel : NYM 3 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 300/500 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SPLN 42 
Sampel J 
 
Merk Kabel : Kabelindo 
Tipe Kabel : NYM 3 x 2,5 mm2 
Tegangan Nominal : 300/500 
Bahan Konduktor : Tembaga 
Bahan Isolator : PVC 
Standar : SNI 04-6629.4 
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